: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CORSAN

RELATORIO DE AJUSTAMENTO DE AGAO E CONDUTA — RAAC

Referéncia: Relatério Técnico de Fiscalizagdo de controle de pressdo nas redes de
distribuicdo dos municipios consorciados 001/2021

Municipio de Canoas
Visita realizada nos dias 26/01/2021

Em atencédo a Resolugdo AGE 003/2020 Agesan-RS, que aprova o Manual de
Fiscalizagao Técnica dos Prestadores de Servicos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario, encaminhamos manifestagao da Corsan sobre o Relatério de
Fiscalizagdo, apresentando justificativas e/ou providéncias quanto as nao
conformidades apontadas.

Porto Alegre, 31 de margo de 2021.

Rua Caldas Junior, 120 - 18° andar — CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br



: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSdAN

1. DESCRIGAO DOS FATOS APURADOS
Observacao: C = Constatagao / NC = N&o-Conformidade

Unidade operacional Constatacao
Rede de distribuicdo de | Pressdo da rede de distribuigio excedeu o valor minimo especificado de 10 mca (8 mca), Rua
agua Nossa Senhora Aparecida, n. 1301.

NC-9: Pressao da rede de distribuigio excedeu o valor minimo.

Observagéo: Municipio de Canoas — Processo n. 011/2021

MANIFESTAGAO DA CORSAN: A press#o da rede de distribuico somente excede o valer minimo em horarios especificos
de alta demanda. A situagéo & agravada pelo alto nimero de ligagdes clandestinas.

PLANO DE AGAO: Mapa de pressdes locais em andamento. Posteriormente sera feita uma analise técnica para viabilizar
as interligagdes necessdrias a fim de elevar as pressées da regifo.

Agdo Prazo previsto
Interligagées de rede 30/12/2021
Unidade operacional Constatagédo
Comercial C-37: Pressdes na rede de distribuicdo estao abaixo do minimo especificado.

NC-37: Presséo da rede de distribuigdo excedeu os valores minimos e maximos.

Observagao: Rua Martin Luther King, n. 43, 62 e 461

MANIFESTAGAO DA CORSAN: Ja executado.

PLANO DE AGAO: Realizada uma extensZo de rede (35 m — DN 85) interligando a rede DN 150 mm da Rua Jaguari com a
rede DN 60 localizada na Rua Padre Jésimo, gerando um ganho de pressédo de 10 mca na localidade.

Agdo Prazo previsto
Interligacéo de rede Realizado em 02/2021
Unidade operacional Constatagéo
Comercial C-37: Pressdes na rede de distribui¢do estdo abaixo do minimo especificado.

NC-37: Presséo da rede de distribuigio excedeu os valores minimos e maximos.

Observagdo: Rua da Barca, n. 1292

MANIFESTAGAO DA CORSAN: Problema critico ocasionado pelo alto numero de ligag6es clandestinas e de dificil solugao
devido a fragilidade social do local.

PLANO DE AGAOQ: Reuni#o junto & Prefeitura Municipal (SMDUH) a fim de criar uma solugdo em conjunto para regularizagéo
dos lotes e adequacao do abastecimento de agua.

Acgédo Prazo previsto
Regularizagéo da area Indeterminado
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Unidade operacional Constatagao
Comercial C-37: Pressbes na rede de distribuigdo estio abaixo do minimo especificado.

NC-37: Presséo da rede de distribuigdo excedeu os valores minimos e maximos.

Observagao: Rua Florianopolis 3234
MANIFESTAGAO DA CORSAN: Alta demanda local

PLANO DE AGAO: Execug&o de interligagdo a rede DN 150 no cruzamento com a Rua Santo Angelo.

Acdo Prazo previsto
Interligagéo de rede 30/08/2021
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