






























Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

1.1
Existe placa de identificação da área do 

manancial de captação?
X

1.2
A área de captação está cercada 

adequadamente?
X sem cercamento

1.3
Existe outorga de captação ou outorga com 

validade vigente?
X

1.4
Área da captação ou do poço estão isentas de 

fontes poluidoras?
X

1.5

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

1.6
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X Vazamento excessivo no eixo

1.7
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

1.8

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

1.9
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

1.10

No caso de poço, a laje sanitária possui 

dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; 

espessura de 10 cm)

X

1.11

No caso de poço, a tampa protege de 

contaminações superficiais, impedindo o 

acesso de animais, líquidos e outras 

substâncias?

X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Captação

1.Manancial, 

Captação 

Superficial e 

Captação 

Subterrânea

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X Vazamento aparente na tubulação

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

Processo: 41/2021-TNC

ÁREA FISCALIZADA: EBAT2

2. EBA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

2.1 Existe placa de identificação da área da EBA? X

2.2 A área da EBA está cercada adequadamente? X

2.3

Existe bomba reserva, a ser instalada 

imediatamente, quando houver pane na 

principal?

X

2.4
Equipamentos estão isentos de vazamentos 

aparentes de água?
X

2.5
Drenagens da área de bombeamento estão 

adequadas?
X

2.6
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

2.7

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X mancal sem proteção

2.8
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT3

2. EBA

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica
Observação

3.1
ETA possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

3.2 Existe placa de identificação da área da ETA? X

3.3 A área da ETA está cercada adequadamente? X

3.4
Equipamentos ou estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

3.5
Vertedores de água decantada aparentemente 

nivelados?
X danificados

3.6
É previsto destino para o lodo dos 

decantadores?
X

3.7 Não existe passagem de flocos para os filtros? X

3.8

A área de depósito de produtos químicos está 

com ventilação conveniente e armazenados 

adequadamente?

X

3.9
Produtos químicos da ETA estão dentro do 

prazo de validade?
X

3.10

As condições de segurança no depósito para 

armazenamento ou dosagem de cloro gás 

estão adequadas?

X

3.11
O laboratório e equipamentos apresentam 

bom estado de conservação?
X

3.12
Os equipamentos de análises estão 

calibrados e apresentam registros?
X

3.13
Produtos químicos do laboratório estão dentro 

do prazo de validade?
X

3.14 Existe chuveiro de emergência? X

3.15

Os registros e a frequência de realização dos 

ensaios estão sendo realizados 

adequadamente?

X
teste de turbidez da água filtrada fora

cloro livre água tratada fora

3.16
Teste de jarros e os seus registros estão 

sendo realizados adequadamente?
X

3.17
Os resultados dos ensaios estão sendo 

satisfatórios?
X

3.18
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

3.19

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X sem grade na caixa de manobra

3.20
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X Bacia do lodo com vegetação

3.21
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETA?
X

ÁREA FISCALIZADA: ETA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

3. ETA

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte

conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

(fotografar).

Processo: 41/2021-TNC

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



,
Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X sem cercamento

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X sem laudo

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X sem para-raios

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X escada sem acesso

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Caixa de monabra sem grelha

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R5

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



,
Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X abertura está danificada

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X sem laudo

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Caixa de monabra sem grelha

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R5

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



,
Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X placa incoberta

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X sem laudo

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X sem para-raios

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R6

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



,
Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X sem laudo

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R1

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



,
Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X placa incoberta

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X sem laudo

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R7 e R7A

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



,
Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

6.1
Existe placa de identificação da área do 

reservatório?
X sem identificação

6.2
A área do reservatório está cercada 

adequadamente?
X

6.3
Equipamentos e estruturas estão isentos de 

vazamentos aparentes de água?
X

6.4
As aberturas de inspeção dos reservatórios 

estão fechadas e bem vedadas?
X

6.5
As aberturas e tubulações de ventilação estão 

protegidas com tela?
X

6.6
Existe e está adequado o controle de nível no 

reservatório?
X

6.7
São realizadas limpezas periódicas nos 

reservatórios? 
X sem laudo

6.8
Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de 

obstáculo, em caso de reservatório elevado?
X sem para-raios

6.9
As escadas de acesso ao reservatório estão 

adequadas?
X

6.10

Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica 

adequadas?

X

6.11

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X caixa de manobra aberta

6.12
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R7 e R7A

6. Reservatórios

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 

da NC
Condição SIM NÃO

Não se 

aplica Observação

7.1
O ponto 1 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X Pressão na rua Maria Januária, n. 101 está em 56 mca

7.2
O ponto 2 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.3
O ponto 3 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.4
O ponto 4 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.5
O ponto 5 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.6
O ponto 6 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.7
O ponto 7 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.8
O ponto 8 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.9
O ponto 9 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.10
O ponto 10 de pressão está em 10 mca e 50 

mca?
X

7.11
Existe plano de contingência para situações de 

emergência?
X

Não esta detalhado no plano de contigência atividades em 

situação de roubo de telemetria

7.12 Carta de serviços está disponível ao público? X

7.13
RSAE - AGESAN-RS está disponível ao 

público?
X

7.14
As tarifas em vigor estão disponíveis para 

visualização do público?
X

7.15
O código de defesa do consumidor está 

disponível ao público?
X

7.16 Equipamentos em condições adequadas? X

7.17
As depedências e estruturas do atendimento 

estão adequadas?
X

7.18
A área operacional está com suas estruturas 

dentro de condições seguras?
X

7. Área 

Comercial e 

Operacional

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual
cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte
conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade
(fotografar).

Processo: 41/2021-TNC

ÁREA FISCALIZADA: Área comercial

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Agesan – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



Conforme?

Área
Código 
da NC

Condição SIM NÃO
Não se 

aplica Observação

5.1
ETE possui licenciamento ambiental para 

funcionamento? 
X

5.2
Existe placa de Licença Operacional da 

FEPAM?
X sem licença

5.3 Existe placa de identificação da área da ETE? X Sem placa de identificação

5.4 A área da ETE está cercada adequadamente? X sem cercamento

5.5
A ETE esta operando dentro da capacidade de 

vazão projetada?
X

5.6 Odores estão adequados para localidade? X

5.7 A cortina vegetal está adequada? X

5.8 A destinação do lodo é adequada? X

5.9
O laboratório e equipamentos apresentam bom 

estado de conservação?
X

5.10
Os equipamentos de análises estão calibrados 

e apresentam registros?
X

5.11
Produtos químicos do laboratório estão dentro 

do prazo de validade?
X

5.12 Existe chuveiro de emergência? X

5.13
Os registros e a frequência de realização dos 

ensaios estão adequados?
X Não foram registrados os resultados de outubro

5.14
Os resultados dos ensaios estão sendo 

satisfatórios?
X

5.15
Existe relatório ou caderno com os registros 

das falhas da ETE?
X

5.16
ETE isenta de obstrução ou extravasamento 

nas redes?
X sistema obstruído

5.17
Os equipamentos estão em condições de 

manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
X

5.18

A área está com suas estruturas dentro de 

condições de segurança operacional 

adequadas?

X Tampa da caixa quebrada

5.19
O local apresenta bom estado de limpeza, 

conservação e organização?
X

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 41/2021-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual 

cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte 

conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade 

(fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE

5. ETE

AGESAN – RS  CNPJ: 32.466.876/0001-14 Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000 e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



























































C.L. 0001/2020 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 8 de Janeiro de 2020.

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de

Saneamento – CORSAN no Município de Nova Santa Rita foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual,

conforme Decreto Estadual n° 23.430/1974.

Identificação
Reservatório Data de Limpeza Endereço Tipo Capacidade

(m³)

R01 Apoiado 500Av. Getúlio Vargas, 33324/09/2019

R03 Apoiado 500Rua "A", 91024/09/2019

R04 Elevado 250Av. Santa Rita, 106425/09/2019

R05 Elevado 100
Rua Loraci da Silva Shultz, 51

25/09/2019

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório Cloro Residual
Livre (mg/L) Cor (uH) Turbidez

(uT) E. coliColiformes
Totais

Bactérias Heterotróficas
(UFC/mL)

R01 0,2 2,0 0,7 Ausência Ausência Zero

R03 0,3 2,0 0,9 Ausência Ausência 5,0

R04 0,4 2,0 1,1 Ausência Ausência 3,0

R05 0,2 2,0 0,3 Ausência Ausência Zero

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade do

Anexo XX - Portaria de Consolidação Nº 05/2017, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

PARECER TÉCNICO

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.
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C.L. 0094/2020 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 21 de Agosto de 2020.

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES

SUPERINTÊNDENCIA DE TRATAMENTO

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de

Saneamento – CORSAN no Município de Nova Santa Rita foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual,

conforme Decreto Estadual n° 23.430/1974.

Identificação
Reservatório Data de Limpeza Endereço Tipo Capacidade

(m³)

R06 Elevado 70
Rua "E" Alto da Boa Vista, s/n

25/09/2019

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório Cloro Residual
Livre (mg/L) Cor (uH) Turbidez

(uT) E. coliColiformes
Totais

Bactérias Heterotróficas
(UFC/mL)

R06 1,5 2,0 0,5 Ausência Ausência Zero

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade do

Anexo XX - Portaria de Consolidação Nº 05/2017, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

PARECER TÉCNICO

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 09/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
02/09/2020

12:35
Fortaleza 438 0,4 2 0,24 N.O. N.O. - -

2
02/09/2020

12:45
Passo Do Cai 534 0,8 2 0,31 N.O. N.O. - -

3
03/09/2020

12:20
Timbauva 871 0,7 2 0,36 N.O. N.O. - -

4
02/09/2020

11:55
Av Santa Rita 1901

ESCOL
A
HELIO
FRAGA

1,8 2 0,25 N.O. N.O. - - 0

5
28/09/2020

12:05
Av Santa Rita 3572

ESCOL
A VO
LUIZA

0,9 2 0,68 N.O. N.O. - - 2

6
22/09/2020

12:30

Dos Pinheiros
- Escola
Campos Salles

570

CLORO

TOTAL:
 2,51;
CLORO

COMBI
NADO:
2,34

0,4 2 0,17 N.O. N.O. - -

7
02/09/2020

12:10
Do Acude 48

CLORO

TOTAL:
 2,34;
CLORO

COMBI
NADO:
2,23

0,8 2 0,11 N.O. N.O. - -

8
08/09/2020

10:10
Beco A 59

CALIFO
RNIA

0,8 2 0,29 N.O. N.O. - -

9
08/09/2020

10:20
 Rua J 510

LOT.
PAINEI
RAS

0,7 2 0,98 N.O. N.O. - -

10
08/09/2020

10:30
Gaucha 545 1,3 8 1,24 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 09/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

11
08/09/2020

10:50
Passo Do Cai

ESCOL
A
FAZEN
DA

2,5 8 0,39 N.O. N.O. - - 2

12
08/09/2020

10:40
Das Camelias 101 0,7 2 1,42 N.O. N.O. - -

13
08/09/2020

10:50
Helio Fraga 177

POSTO
 DE
SAUDE

0,3 2 0,89 N.O. N.O. - -

14
15/09/2020

12:00
Carlos Gomes 822 0,9 2 0,91 N.O. N.O. - -

15
15/09/2020

12:10
Av Santa Rita 1064

R4
ELEVA
DO

1,0 2 1,28 N.O. N.O. - -

16
15/09/2020

12:20
D1 109 0,8 2 1,51 N.O. N.O. - -

17
15/09/2020

12:30
7 De Setembro 152 1,1 2 1,33 N.O. N.O. - - 0

18
15/09/2020

12:40
20 De
Setembro

484 0,8 2 1,02 N.O. N.O. - -

19
15/09/2020

12:50
Rua G 79

VALE
VERDE

0,8 2 0,66 N.O. N.O. - -

20
22/09/2020

15:00
Cicero Alfama
De Oliveira

36 0,7 2 1,03 N.O. N.O. - -

21
22/09/2020

15:15
Jacarandá 150 0,7 2 0,65 N.O. N.O. - -

22
22/09/2020

15:40
Manoel
Silveira

132 0,8 2 0,73 N.O. N.O. - - 4

23
22/09/2020

15:40
Lourenço
Záccaro

258 0,8 2 0,81 N.O. N.O. - -

24
22/09/2020

15:40
Tangerinas 362 0,5 2 0,63 N.O. N.O. - -

25
22/09/2020

15:40
Butiás 162 0,6 2 0,68 N.O. N.O. - -

26
30/09/2020

13:45
Dos Cardeais 106 0,5 2 0,20 N.O. N.O. - -

27
30/09/2020

13:50
Das Araras 81 0,7 2 0,22 N.O. N.O. - - 0
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 09/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

28
30/09/2020

13:55
Concórdia 367 0,4 2 0,31 N.O. N.O. - -

29
30/09/2020

14:00
Travessa 44 28

LOT.
POPUL
AR

0,7 2 0,20 N.O. N.O. - -

30
30/09/2020

14:10
Travessa 24 10

LOT.
POPUL
AR

0,5 2 0,23 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 10/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
08/10/2020

14:20
Travessa 12 90

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,7 2 1,40 N.O. N.O. - - 0

2
08/10/2020

14:30
Travessa 21 01

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,7 2 1,52 N.O. N.O. - -

3
08/10/2020

14:45
Travessa 31 09

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

1,4 2 1,31 N.O. N.O. - -

4
08/10/2020

14:40
Via Do
Contorno

08 0,8 2 1,49 N.O. N.O. - -

5
08/10/2020

14:10

Beno Schmidt
- Reservatório
Alto Da Boa
Vista

1,4 2 0,37 N.O. N.O. - - 0

6
08/10/2020

15:25

Pedreira -
Escola José
Bonifácio

3311 0,9 2 1,42 N.O. N.O. - -

7
08/10/2020

15:10
Ametista 268 0,6 2 1,42 N.O. N.O. - -

8
16/10/2020

14:40
Hortências 169 0,5 2 0,82 N.O. N.O. - -

9
16/10/2020

14:30
Dez De
Novembro

226 0,5 2 0,73 N.O. N.O. - -

10
16/10/2020

14:20
Dona Nena 275 0,5 2 0,98 N.O. N.O. - -

11
16/10/2020

14:50
Cerejeiras 596 CAJU 0,4 2 0,44 N.O. N.O. - -

12
16/10/2020

15:00
Rua G 170 CAJU 0,4 2 0,44 N.O. N.O. - - 0

13
16/10/2020

15:15
Maria Rita 966 0,4 2 0,68 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 10/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

14
16/10/2020

15:20
Paineira 89 0,5 2 0,75 N.O. N.O. - -

15
16/10/2020

15:30

Estrada Itapuí
- Escola Vó
Edith

2100 0,5 2 0,88 N.O. N.O. - -

16
23/10/2020

14:10
Romeu
Veríssimo

216 0,6 2 0,38 N.O. N.O. - -

17
23/10/2020

14:20
Pinheiros 200

BERTO
CÍRIO

0,5 2 0,35 N.O. N.O. - -

18
23/10/2020

14:30
Das Flores 132 0,5 2 0,29 N.O. N.O. - - 0

19
23/10/2020

14:40
Hermes Viana 41 0,5 2 0,31 N.O. N.O. - -

20
23/10/2020

14:50
Deoclecio
Rodrigues

2735 0,6 2 0,33 N.O. N.O. - -

21
23/10/2020

15:00

Getúlio
Vargas -
Escola Miguel
Couto

480 0,7 2 0,35 N.O. N.O. - - 2

22
23/10/2020

15:15

Deoclecio
Rodrigues -
Escola Vó
Enedina

3211 0,5 2 0,31 N.O. N.O. - -

23
28/10/2020

10:00
Bloedow 2730 0,4 2 0,73 N.O. N.O. - -

24
28/10/2020

10:20
Diamante 176 0,3 2 0,29 N.O. N.O. - -

25
28/10/2020

10:15
Jardim - Posto
De Saúde

153 1,0 2 0,37 N.O. N.O. - - 0

26
28/10/2020

10:30
Da Prainha 645 0,5 2 0,31 N.O. N.O. - -

27
28/10/2020

10:05
Beco Da Isabel 363 0,5 2 0,24 N.O. N.O. - -

28
28/10/2020

09:50
Bloedow 4178 0,5 2 0,22 N.O. N.O. - -

29
28/10/2020

09:40

Getúlio
Vargas -
Escola Barão
De Teresópolis

9393 0,6 2 0,32 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 10/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

30
28/10/2020

10:40

Getúlio
Vargas - R1 -
Semi-Enterrad
o

912 0,4 2 0,41 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 11/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
06/11/2020

16:00
Getúlio Vargas 913 0,3 2 0,28 N.O. N.O. - -

2
06/11/2020

16:08
Getúlio Vargas 1373

POSTO
 DE
SAÚDE

0,5 2 0,31 N.O. N.O. - - 0

3
06/11/2020

16:20
Maria Januária 101 0,4 2 0,23 N.O. N.O. - -

4
06/11/2020

16:30
Soldado Lino 47 0,4 2 0,27 N.O. N.O. - -

5
06/11/2020

16:45
Rua "Z" 224 0,4 2 0,25 N.O. N.O. - -

6
06/11/2020

17:00
Rua "B" 323

CÉU
AZUL

0,4 2 0,27 N.O. N.O. - -

7
11/11/2020

14:40
Getúlio Vargas 1414 0,7 2 0,29 N.O. N.O. - - 0

8
11/11/2020

14:50
Rua "N" 418

ESCOL
A
VITOR
AGGEN
S

0,6 2 0,31 N.O. N.O. - -

9
11/11/2020

15:00
Rua "F" 44 BECO 1 0,7 2 0,30 N.O. N.O. - -

10
11/11/2020

15:10
Padre
Eugênio Mees

736 1,0 2 0,28 N.O. N.O. - - 0

11
11/11/2020

15:20
Rua "L" 318 0,5 2 0,30 N.O. N.O. - -

12
11/11/2020

15:30
Onze De Abril 1426 0,5 2 0,33 N.O. N.O. - -

13
11/11/2020

15:40
Rua "A" 910

R3
APOIA
DO

0,5 2 0,35 N.O. N.O. - -

14
11/11/2020

15:50
Beco Do
Ariovaldo

85 0,5 2 0,29 N.O. N.O. - -

15
17/11/2020

14:10
Beco
Esperança

156 0,4 2 0,22 N.O. N.O. - - 0

16
17/11/2020

14:20
Padre Landell
De Moura

138 0,4 2 0,31 N.O. N.O. - - 0

17
17/11/2020

14:30
Rua "L" 64 0,3 2 0,28 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 11/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

18
17/11/2020

14:35
Rua "F" 66 0,3 2 0,35 N.O. N.O. - -

19
17/11/2020

14:48
Getúlio Vargas 2470 0,3 2 0,31 N.O. N.O. - -

20
17/11/2020

15:00
Beco Dos
Marinheiros

230 0,3 2 0,29 N.O. N.O. - -

21
17/11/2020

15:15
Fortaleza 438 0,3 2 0,30 N.O. N.O. - -

22
17/11/2020

15:30
Passo Do Caí 534 0,3 2 0,28 N.O. N.O. - -

23
25/11/2020

13:25
Timbaúva 871 0,4 2 0,45 N.O. N.O. - -

24
25/11/2020

13:55
Avenida Santa
Rita

1901

ESCOL
A
HELIO
FRAGA

0,3 2 0,38 N.O. N.O. - -

25
25/11/2020

13:25
Avenida Santa
Rita

3572
ESCOL
A VÓ
LUIZA

0,3 2 0,26 N.O. N.O. - -

26
25/11/2020

13:30
Dos Pinheiros 570

ESCOL
A
CAMPO
 SALES

0,5 2 0,34 N.O. N.O. - -

27
25/11/2020

13:40
Do Açude 48 0,3 2 0,25 N.O. N.O. - -

28
25/11/2020

14:05
Beco "A" 59

CALIFÓ
RNIA

0,6 2 0,28 N.O. N.O. - - 4

29
25/11/2020

13:50
Rua "J" 510

LOTEA
MENTO

PAINEI
RAS

0,4 2 0,33 N.O. N.O. - -

30
25/11/2020

14:15
Gaúcha 545 0,3 2 0,38 N.O. N.O. - -

Página: 8 de 36
Data: 19/10/2021

Hora: 09:54

US: NOVA SANTA RITA - Rede: NOVA SANTA RITA - Período: 01/09/2020 até 31/08/2021



Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 12/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
02/12/2020

15:00
Passo Do Caí

ESCOL
A
FAZEN
DA

0,5 2 0,33 N.O. N.O. - -

2
02/12/2020

15:10
Das Camélias 101

LAGO
DA
CALIFÓ
RNIA

0,5 2 0,41 N.O. N.O. - -

3
02/12/2020

15:15
Hélio Fraga 177

POSTO
 DE
SAÚDE

0,5 2 0,60 N.O. N.O. - -

4
02/12/2020

15:20
Cícero Alfama
De Oliveira

36 0,5 2 0,36 N.O. N.O. - -

5
02/12/2020

15:30
Carlos Gomes 822 0,8 2 0,30 N.O. N.O. - - 1

6
02/12/2020

15:35
Jacarandá 150

RECAN
TO DA
QUINTA

0,8 2 0,45 N.O. N.O. - -

7
10/12/2020

14:50
Manoel
Silveira

132 0,4 2 0,33 N.O. N.O. - -

8
10/12/2020

14:55
Avenida Santa
Rita

1064
R4
ELEVA
DO

0,4 2 0,29 N.O. N.O. - -

9
10/12/2020

15:00
Lourenço
Záccaro

258 0,3 2 0,30 N.O. N.O. - -

10
10/12/2020

15:10
Rua "D1" 109 0,5 2 0,25 N.O. N.O. - - 0

11
10/12/2020

15:18
Tangerinas 362 0,3 2 0,38 N.O. N.O. - -

12
10/12/2020

15:23
Butiás 162 0,3 2 0,33 N.O. N.O. - -

13
16/12/2020

14:40
Dos Cardeais 106

JARDIM

FIGUEI
RA

0,4 2 0,22 N.O. N.O. - -

14
16/12/2020

14:45
Das Araras 81 0,3 2 0,25 N.O. N.O. - -

15
16/12/2020

14:50
Concórdia 367 0,3 2 0,35 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 12/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

16
16/12/2020

15:00
7 De Setembro 152

LOTEA
MENTO
 VALE
VERDE

0,3 2 0,29 N.O. N.O. + -

RP S 16
23/12/2020

15:15
7 De Setembro 152

CLORO

TOTAL:
 0,33;
CLORO

COMBI
NADO:
0,19

0,6 2 0,14 N.O. N.O. - -

RM S 16
13/01/2021

15:00
7 De Setembro 140

RECOL
ETA A
MONTA
NTE
REALIZ
ADA
EM
13/01/2
021.

0,4 2 0,31 N.O. N.O. - -

17
16/12/2020

15:05
20 De
Setembro

484

LOTEA
MENTO
 VALE
VERDE

0,6 2 0,39 N.O. N.O. - - 12

18
16/12/2020

15:15
Rua "G" 79

LOTEA
MENTO
 VALE
VERDE

0,3 2 0,26 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 12/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

19
23/12/2020

14:50
Travessa 44 28

CLORO

TOTAL:
 0,46;
CLORO

COMBI
NADO:0
,38

0,6 10 0,08 N.O. N.O. - - 1

20
23/12/2020

14:30
Trvessa 24 10 0,7 5 0,23 N.O. N.O. - -

21
23/12/2020

15:00
Travessa 12 90 0,5 5 0,27 N.O. N.O. - -

22
23/12/2020

14:20
Travessa 21 01 0,7 2 0,21 N.O. N.O. - -

23
23/12/2020

14:10
Travessa 31 09

CLORO

TOTAL:
 0,45;
CLORO

COMBI
NADO:
0,31

0,7 5 0,14 N.O. N.O. - - 1

24
23/12/2020

14:40
Via Do
Contorno

08

CLORO

TOTAL:
 0,36;
CLORO

COMBI
NADO:
0,23

0,6 2 0,13 N.O. N.O. - -

25
30/12/2020

14:10
Beno Schmidt

RESER
VATÓRI
O
ALTO
BOA
VISTA

0,5 2 0,22 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 12/2020

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

26
30/12/2020

14:15
Pedreira 3311

ESCOL
A
JOSÉ
BONIFÁ
CIO

0,6 2 0,20 N.O. N.O. - - 6

27
30/12/2020

14:25
Ametista 268 0,5 2 0,21 N.O. N.O. - -

28
30/12/2020

14:38
Hortências 169

CLOTO
TOTAL:
 0,68;
CLORO

COMBI
NADO:
0,51

0,5 2 0,17 N.O. N.O. - -

29
30/12/2020

14:50
Dez De
Novembro

226 0,4 2 0,20 N.O. N.O. - -

30
30/12/2020

15:00
Dona Nena 275 0,4 2 0,20 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 01/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
06/01/2021

15:30
Cerejeiras 596 0,4 2 0,23 N.O. N.O. - - 5

2
06/01/2021

14:50
Rua G 170 CAJU 0,3 2 0,35 N.O. N.O. - -

3
06/01/2021

15:00
Maria Rita 466 0,3 2 0,28 N.O. N.O. - -

4
06/01/2021

15:05
Paineiras 89

CLORO

TOTAL:
 2,48;
CLORO

COMBI
NADO:
2,34

0,3 2 0,14 N.O. N.O. - -

5
06/01/2021

15:20
Estrada Itapui 2100

ESCOL
A
INFANT
IL VÓ
EDITH

0,3 2 0,26 N.O. N.O. - -

6
06/01/2021

16:10
Bloedow 2730

CLORO

TOTAL:
 2,70;
CLORO

COMBI
NADO:
2,53

0,8 2 0,17 N.O. N.O. - - 4

7
06/01/2021

16:00
Diamante 176 0,3 2 0,24 N.O. N.O. - -

8
13/01/2021

14:10
Jardim 153

POSTO
 DE
SAUDE

1,3 2 0,22 N.O. N.O. - -

9
13/01/2021

14:15
Prainha 645 1,2 2 0,21 N.O. N.O. - - 0
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 01/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

10
13/01/2021

14:20
Beco Da Isabel 363

CLORO

TOTAL:
 2,48;
CLORO

COMBI
NADO:
2,40

0,3 2 0,08 N.O. N.O. + -

RP S 10
21/01/2021

14:00
Beco Da Isabel 363 0,2 2 0,50 N.O. N.O. - -

RM S 10
21/01/2021

14:15
Beco Da Isabel 34 0,2 2 0,52 N.O. N.O. - -

11
13/01/2021

14:25
Margaridas 30

R5
MORRE
TES

0,2 2 0,20 N.O. N.O. - -

12
13/01/2021

14:35
Getulio Vargas 9393

ESCOL
A
BARÃO
 DE
TERES
OPOLIS

0,2 2 0,20 N.O. N.O. - -

13
13/01/2021

14:40
Romeu
Verissimo

216 0,3 2 0,26 N.O. N.O. - -

14
13/01/2021

14:50
Pinheiros 200

BERTO
CIRIO

0,2 2 0,33 N.O. N.O. - -

15
21/01/2021

14:40
Das Flores 132 0,1 2 0,30 N.O. N.O. - -

16
21/01/2021

15:10
Hermes Viana 41 0,2 2 0,20 N.O. N.O. - -

17
21/01/2021

14:15
Getulio Vargas 1373

POSTO
 DE
SAUDE

0,2 2 0,38 N.O. N.O. - -

18
21/01/2021

15:22
Getulio Vargas 480

ESCOL
A
MIGUE
L
COUTO

0,2 2 0,45 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 01/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

19
21/01/2021

15:30
Deoclecio
Rodrigues

3211

ESCOL
A
INFANT
IL VÓ
ENEDIN
A

0,3 2 0,40 N.O. N.O. - - 0

20
21/01/2021

15:38
Getulio Vargas 912

R1
SEMI
ENTER
RADO

0,2 2 0,43 N.O. N.O. - -

21
21/01/2021

15:50
Getulio Vargas 913 0,2 2 0,46 N.O. N.O. - -

22
27/01/2021

15:10
Rua Z 224

CLORO

TOTAL:
 2,03;
CLORO

COMBI
NADO:
1,90

0,2 2 0,13 N.O. N.O. + -

RP S 22
04/01/2021

10:50
Rua Z 224 0,7 2 0,38 N.O. N.O. - -

RM S 22
04/01/2021

11:00
Veneza 1290 1,0 2 1,27 N.O. N.O. - -

23
27/01/2021

15:15
Rua B 323

CLORO

TOTAL:
 3,62;
CLORO

COMBI
NADO:
3,47

0,2 2 0,15 N.O. N.O. + -

RP S 23
04/01/2021

11:05
Rua "B" 323

CÉU
AZUL

0,8 2 0,35 N.O. N.O. - -

RM S 23
04/01/2021

11:10
Praça Céu
Azul

1,8 2 1,35 N.O. N.O. - -

Página: 15 de 36
Data: 19/10/2021

Hora: 09:54

US: NOVA SANTA RITA - Rede: NOVA SANTA RITA - Período: 01/09/2020 até 31/08/2021



Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 01/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

24
27/01/2021

15:20
Getulio Vargas 1414

CLORO

TOTAL:
 0,02;
CLORO

COMBI
NADO:
0,01

0,3 2 0,01 N.O. N.O. - - 2

RP S 24
04/01/2021

11:15
Getúlio Vargas 1414 0,3 2 2,08 N.O. N.O.

25
27/01/2021

15:25
Rua N 418

CLORO

TOTAL:
 3,10;
CLORO

COMBI
NADO:
2,91

0,2 2 0,19 N.O. N.O. - -

26
27/01/2021

15:30
Rua F - Beco 1 44

CLORO

TOTAL:
 1,91;
CLORO

COMBI
NADO:
1,84

0,5 2 0,07 N.O. N.O. - - 6

27
27/01/2021

15:35
Pe Eugenio
Mees

736

CLORO

TOTAL:
 3,20;
CLORO

COMBI
NADO:
3,07

0,2 2 0,13 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 01/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

28
27/01/2021

15:40
Rua L 318

CLORO

TOTAL:
 2,72;
CLORO

COMBI
NADO:
2,58

0,2 2 0,14 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 02/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
04/02/2021

10:15
11 De Abril 1413 0,5 2 0,64 N.O. N.O. - -

2
04/02/2021

10:20
Rua A 910

R3
APOIA
DO

1,1 2 1,16 N.O. N.O. - -

3
04/02/2021

10:25
Beco Do
Ariovaldo

85 0,7 2 0,22 N.O. N.O. - -

4
04/02/2021

10:30
Beco
Esperança

156 0,9 2 0,29 N.O. N.O. - -

5
04/02/2021

10:35
Maria Januaria 101 1,3 2 1,09 N.O. N.O. - - 2

6
04/02/2021

10:40
Pe Landell De
Moura

138 0,6 2 0,39 N.O. N.O. - -

7
04/02/2021

10:45
Soldado Lino 47 0,4 2 0,33 N.O. N.O. - -

8
09/02/2021

12:05
Rua L 64 0,4 2 0,25 N.O. N.O. - -

9
09/02/2021

12:40
Rua F 66 0,5 2 0,25 N.O. N.O. - - 0

10
09/02/2021

11:55
Getulio Vargas 2470 0,5 2 0,40 N.O. N.O. - -

11
09/02/2021

11:25
Beco Dos
Marinheiros

230 0,4 2 0,22 N.O. N.O. - -

12
09/02/2021

11:35
Fortaleza 438 0,6 2 0,50 N.O. N.O. - - 0

13
09/02/2021

11:40
Passo Do Cai 534 0,5 2 0,36 N.O. N.O. - -

14
09/02/2021

11:20
Timbauva 871 0,4 2 0,28 N.O. N.O. - -

15
18/02/2021

11:40
Av. Santa Rita 1900

ESCOL
A
HELIO
FRAGA

0,3 2 0,21 N.O. N.O. - -

16
18/02/2021

11:45
Av. Santa Rita 3570

ESCOL
A VO
LUIZA

0,3 2 0,20 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 02/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

17
18/02/2021

11:35
Dos Pinheiros 570

ESCOL
A
CAMPO
S
SALLE
S

0,4 2 0,39 N.O. N.O. - - 0

18
18/02/2021

11:50
Do Açude 48 0,5 2 0,20 N.O. N.O. - -

19
18/02/2021

12:00
Beco A 59

CALIFO
RNIA

0,4 2 0,25 N.O. N.O. - -

20
18/02/2021

11:30
Das Camelias 101 0,3 2 0,20 N.O. N.O. - -

21
18/02/2021

11:20
Gaucha 545 0,9 2 0,23 N.O. N.O. - -

22
24/02/2021

10:55
Vitoria 377

CLORO

TOTAL:
 2,03;
CLORO

COMBI
NADO:
2,01

0,5 2 0,02 N.O. N.O. - -

23
24/02/2021

11:10
Passo Do Cai

ESCOL
A
FAZEN
DA

0,7 2 0,24 N.O. N.O. - - 0

24
24/02/2021

11:20
Helio Fraga 177

POSTO
 DE
SAUDE

0,5 2 0,22 N.O. N.O. - -

25
24/02/2021

11:30
Cicero Alfama
De Oliveira

36

CLORO

TOTAL:
 1,90;
CLORO

COMBI
NADO:
1,85

0,3 2 0,05 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 02/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

26
24/02/2021

11:40
Carlos Gomes 822

CLORO

TOTAL:
 2,23;
CLORO

COMBI
NADO:
2,17

0,5 2 0,06 N.O. N.O. - -

27
24/02/2021

11:50
Jacarandá 150 0,9 2 0,20 N.O. N.O. - - 0

28
24/02/2021

12:00
Manoel
Silveira

132

CLORO

TOTAL:
 2,30;
CLORO

COMBI
NADO:
2,26

0,5 2 0,04 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 03/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
03/03/2021

13:40
Av. Santa Rita 1064

R4
ELEVA
DO

0,5 2 0,25 N.O. N.O. - -

2
03/03/2021

13:05
Rua G 79

VALE
VERDE

0,4 2 0,55 N.O. N.O. - -

3
03/03/2021

13:10
7 De Setembro 152 0,5 2 0,26 N.O. N.O. - -

4
03/03/2021

13:15
20 De
Setembro

484 0,6 2 0,20 N.O. N.O. - - 0

5
03/03/2021

13:20
Das Araras 81 0,5 2 0,22 N.O. N.O. - -

6
03/03/2021

13:30
Concórdia 367 0,5 2 0,33 N.O. N.O. - -

7
10/03/2021

12:30
Lourenço
Záccaro

258

CLORO

TOTAL:
 2,60;
CLORO

COMBI
NADO:
2,53

0,3 2 0,07 N.O. N.O. - -

8
10/03/2021

11:50
D1 109 0,4 2 0,24 N.O. N.O. - -

9
10/03/2021

12:10
Tangerinas 362 0,6 2 0,26 N.O. N.O. - - 2

10
10/03/2021

12:00
Butiás 162 0,3 2 0,32 N.O. N.O. - -

11
10/03/2021

12:20
Dos Cardeais 106 0,5 2 0,47 N.O. N.O. - - 0

12
10/03/2021

12:45
Travessa 44 28

LOT.
POPUL
AR

0,4 2 0,68 N.O. N.O. - -

13
17/03/2021

11:30
Travessa 24 10

LOT.
POPUL
AR

0,4 2 1,55 N.O. N.O. - -

14
17/03/2021

11:40
Travessa 12 90

LOT.
POPUL
AR

0,4 2 0,60 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 03/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

15
17/03/2021

11:35
Travessa 21 01

LOT.
POPUL
AR

0,5 2 0,80 N.O. N.O. - - 2

16
17/03/2021

11:25
Travessa 31 09

LOT.
POPUL
AR

0,5 2 0,82 N.O. N.O. - -

17
17/03/2021

11:20
Via Do
Contorno

08
LOT.
POPUL
AR

0,5 2 0,34 N.O. N.O. + -

RP S 17
24/03/2021

12:40
Via Do
Contorno

08 0,4 2 0,40 N.O. N.O. - -

RM S 17
24/03/2021

12:45
Via Do
Contorno

16 0,5 2 0,40 N.O. N.O. - -

18
17/03/2021

11:40
Beno Schmidt

RESER
VATORI
O
ALTO
DA
BOA
VISTA

0,6 2 0,25 N.O. N.O. - - 1

19
24/03/2021

12:30
Deoclecio
Rodrigues

2735 0,4 2 0,21 N.O. N.O. - -

20
24/03/2021

12:20
Romeu
Verissimo

216 0,9 2 0,53 N.O. N.O. - -

21
24/03/2021

11:40
Pinheiros 89

BERTO
CIRIO

0,7 2 0,32 N.O. N.O. - -

22
24/03/2021

11:50
Das Flores 132 0,6 2 0,24 N.O. N.O. - -

23
24/03/2021

12:00
Hermes Viana 55 0,7 2 0,26 N.O. N.O. - -

24
31/03/2021

13:20

Getúlio
Vargas -
Escola Miguel
Couto

480 0,8 2 0,86 N.O. N.O. - -

25
31/03/2021

13:25

Deoclecio
Rodrigues -
Escola Vó
Enedina

3211 0,3 2 0,42 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 03/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

26
31/03/2021

14:00

Getúlio
Vargas - R1 -
Semi-Enterrad
o

912 0,3 2 1,23 N.O. N.O. - -

27
31/03/2021

13:55
Getúlio Vargas 913 0,4 2 0,32 N.O. N.O. - -

28
31/03/2021

13:45
Rua "Z" 224 0,9 2 0,23 N.O. N.O. - - 1
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 04/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
06/04/2021

13:50
Rua B - Céu
Azul

323
BERTO
CÍRIO

0,2 2 0,28 N.O. N.O. - -

2
06/04/2021

14:40
Getulio Vargas 1373

POSTO
 DE
SAUDE

BERTO
CÍRIO

0,2 2 0,35 N.O. N.O. - -

3
06/04/2021

13:55
Getulio Vargas 1414

CLORO

TOTAL:
 3,02
CLORO

COMBI
NADO:
2,84

BERTO
CÍRIO

0,3 2 0,18 N.O. N.O. - - 50

4
06/04/2021

14:20
Rua "N" 418

ESC
VITOR
AGGEN
S

BERTO
CÍRIO

0,2 2 0,28 N.O. N.O. - -

5
06/04/2021

14:32
Rua "F" Beco
01

44

CLORO

TOTAL:
 2,50
CLORO

COMBI
NADO:
2,33

BERTO
CÍRIO

0,2 2 0,17 N.O. N.O. - -

6
06/04/2021

14:50
Beco Do
Ariovaldo

85
BERTO
CÍRIO

0,2 2 0,35 N.O. N.O. - -

7
06/04/2021

14:12
Rua "L" 318

CLORO

TOTAL:
 3,16
CLORO

COMBI
NADO:
3,00

BERTO
CÍRIO

0,2 2 0,16 N.O. N.O. - - 0
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 04/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

8
14/04/2021

11:15
Pe Eugenio
Mees

736 0,3 2 0,26 N.O. N.O. - -

9
14/04/2021

11:10
Rua 11 De
Abril

1426 0,3 2 0,30 N.O. N.O. - -

10
14/04/2021

11:30
Rua A - R3
Apoiado

910 0,4 2 0,24 N.O. N.O. - -

11
14/04/2021

11:00
Beco
Esperança

156 0,3 2 0,27 N.O. N.O. - -

12
14/04/2021

11:40
Maria Januaria 59 0,4 2 0,21 N.O. N.O. - - 1

13
14/04/2021

11:50
Pe Landell De
Moura

138 0,3 2 0,20 N.O. N.O. - -

14
14/04/2021

11:25
Rua F 66 0,8 2 0,22 N.O. N.O. - - 0

15
20/04/2021

11:20

Estrada Itapui
- Escola
Infantil Vó
Edith

2100

CLORO

TOTAL:
 3,05;
CLORO

COMBI
NADO:
3,00

0,9 2 0,05 N.O. N.O. - -

16
20/04/2021

11:00
Ametista 268 0,7 2 0,20 N.O. N.O. - -

17
20/04/2021

11:40
Hortencias 169 0,2 2 0,23 N.O. N.O. - -

18
20/04/2021

11:45
Dez De
Novembro

226 0,2 2 0,25 N.O. N.O. - -

19
20/04/2021

10:45
Dona Nena 275 0,2 2 1,18 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 04/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

20
20/04/2021

11:30
Cerejeiras -
Caju

596

CLORO

TOTAL:
 3,54;
CLORO

COMBI
NADO:
3,38

0,5 2 0,16 N.O. N.O. - -

21
20/04/2021

11:10
Maria Rita 466 1,3 2 0,29 N.O. N.O. - - 0

22
27/04/2021

14:40

Pedreira -
Esc. Jose
Bonifacio

3311 0,8 2 0,21 N.O. N.O. - - 0

23
27/04/2021

14:30
G - Caju 170 0,3 2 0,23 N.O. N.O. - -

24
27/04/2021

14:20
Paineira 89

CLORO

TOTAL:
 3,62;
CLORO

COMBI
NADO:3
,41

0,3 2 0,16 N.O. N.O. - -

25
27/04/2021

15:00
Soldado Lino 47 0,2 2 0,26 N.O. N.O. - -

26
27/04/2021

14:00
L 64 0,6 2 0,24 N.O. N.O. - -

27
27/04/2021

14:50
Getulio Vargas 2470

CLORO

TOTAL:
 3,04;
CLORO

COMBI
NADO:2
,96

0,3 2 0,08 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 04/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

28
27/04/2021

14:10
Beco Dos
Marinheiros

230

CLORO

TOTAL:
 3,66;
CLORO

COMBI
NADO:3
,53

0,4 2 0,13 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 05/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
04/05/2021

12:10
Bloedow 2730 0,3 2 0,35 N.O. N.O. - -

2
04/05/2021

11:40
Diamante 176 0,3 2 0,23 N.O. N.O. - -

3
04/05/2021

11:44
Jardim - Posto
De Saúde

153

CLORO

TOTAL:
 3,70;
CLORO

COMBI
NADO:
3,59

0,9 2 0,11 N.O. N.O. - - 2

4
04/05/2021

11:47
Prainha 645 0,3 2 0,22 N.O. N.O. - -

5
04/05/2021

11:55
Beco Da Isabel 363 0,3 2 0,30 N.O. N.O. - -

6
04/05/2021

11:30

Bloedow -
Reservatório
R5

3165 0,3 2 0,29 N.O. N.O. - -

7
04/05/2021

11:20

Getulio
Vargas -
Escola Barão
De Teresópolis

9393

CLORO

TOTAL:
 3,14;
CLORO

COMBI
NADO:
3,04

0,5 2 0,10 N.O. N.O. - -

8
11/05/2021

10:50
Fortaleza 438 0,8 2 0,74 N.O. N.O. - - 0

9
11/05/2021

11:00
Passo Do Caí 534 0,3 2 0,36 N.O. N.O. - -

10
11/05/2021

11:10
Timbaúva 871 0,3 2 0,25 N.O. N.O. - -

11
11/05/2021

11:20

Av. Santa Rita
- Esc. Hélio
Fraga

190 0,3 2 0,26 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 05/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

12
11/05/2021

11:30
Av. Santa Rita
- Esc. Vó Luiza

3572 0,6 2 0,21 N.O. N.O. - -

13
11/05/2021

11:40

Dos Pinheiros
- Esc.
Campos Salles

570

CLORO

TOTAL:
 3,96;
CLORO

COMBI
NADO:
3,81

0,5 2 0,15 N.O. N.O. - - 0

14
11/05/2021

11:50
Do Açude 48 0,7 2 1,77 N.O. N.O. - -

15
19/05/2021

14:40
Beco A -
Califórnia

59 0,7 2 0,20 N.O. N.O. - -

16
19/05/2021

15:00
Rua J - Lot.
Paineiras

510 0,4 2 0,27 N.O. N.O. - -

17
19/05/2021

15:10
Gaucha 545

CLORO

TOTAL:
 3,86;
CLORO

COMBI
NADO:
3,75

0,4 2 0,11 N.O. N.O. - -

18
19/05/2021

18:45
Carlos Gomes 822 0,4 2 0,95 N.O. N.O. - -

19
19/05/2021

15:20
Das Camelias 101 0,4 2 0,24 N.O. N.O. + -

RM S 19
26/05/2021

12:00
Das Camelias 153 1,7 2 1,39 N.O. N.O. - -

RP S 19
26/05/2021

12:15
Das Camelias 101 1,7 2 0,20 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 05/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

20
19/05/2021

15:30

Helio Fraga -
Posto De
Saude

177

CLORO

TOTAL:
 3,20;
CLORO

COMBI
NADO:
3,06

0,7 2 0,14 N.O. N.O. - - 0

21
19/05/2021

15:35
Cicero Alfama
De Oliveira

36 0,5 2 0,28 N.O. N.O. - -

22
26/05/2021

11:50

Passo Do Cai
- Escola
Fazenda

1,0 2 1,20 N.O. N.O. - -

23
26/05/2021

13:50

Jacarandá -
Recanto Da
Quinta

150 1,3 2 1,21 N.O. N.O. - -

24
26/05/2021

12:10
Manoel
Silveira

132 2,7 2 0,59 N.O. N.O. - - 1

25
26/05/2021

13:30
Av Santa Rita
- R4 Elevado

1064 1,8 2 1,43 N.O. N.O. - -

26
26/05/2021

12:30
Lourenço
Záccaro

258 2,2 2 2,10 N.O. N.O. - -

27
26/05/2021

13:40
D1 101 1,7 2 0,82 N.O. N.O. - -

28
26/05/2021

12:40
Tangerinas 362 2,3 2 0,75 N.O. N.O. - - 1
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 06/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

1
02/06/2021

13:00
Butiás 162

CENTR
O

1,7 2 0,53 N.O. N.O. - -

2
02/06/2021

13:05
Dos Cardeais 106

CENTR
O

1,4 2 0,58 N.O. N.O. - -

3
02/06/2021

12:20
Das Araras 81

CENTR
O

1,4 2 0,87 N.O. N.O. - -

4
02/06/2021

12:30
Concórdia 367

CENTR
O

1,9 2 0,82 N.O. N.O. - - 0

5
02/06/2021

13:15
Sete De
Setembro

152
CENTR
O

2,1 2 1,05 N.O. N.O. - - 0

6
02/06/2021

12:40
Vinte De
Setembro

484
CENTR
O

1,9 2 0,83 N.O. N.O. - -

7
02/06/2021

12:50
Rua G 79

CENTR
O

0,7 2 0,24 N.O. N.O. - -

8
08/06/2021

12:45
Travessa 44 28

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,8 2 0,48 N.O. N.O. - -

9
08/06/2021

13:00
Travessa 24 10

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,8 2 0,68 N.O. N.O. - -

10
08/06/2021

13:10
Travessa 12 90

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,8 2 0,52 N.O. N.O. - -

11
08/06/2021

12:55
Travessa 21 01

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,8 2 0,65 N.O. N.O. - -

12
08/06/2021

12:40
Travessa 31 09

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,8 2 0,63 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 06/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Bac. Het. Esp.

13
08/06/2021

12:30
Via Do
Contorno

08

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

0,8 2 0,20 N.O. N.O. - -

14
08/06/2021

13:20
Beno Schmidt
S/N

RESER
VATÓRI
O

LOTEA
MENTO

POPUL
AR

1,0 2 0,20 N.O. N.O. - - 6

15
15/06/2021

12:10

Pedreira -
Escola José
Bonifácio

3311 1,6 2 0,35 N.O. N.O. - - 1

16
15/06/2021

12:00
Ametista 268 1,2 2 0,49 N.O. N.O. - -

17
15/06/2021

12:35
Hortencias 169 0,7 2 0,39 N.O. N.O. - -

18
15/06/2021

12:40
Dez De
Novembro

226 0,8 2 0,75 N.O. N.O. - -

19
15/06/2021

12:20
Dona Nena 275 1,0 2 0,41 N.O. N.O. - -

20
22/06/2021

13:00
Cerejeiras 596 CAJU 0,8 2 0,26 N.O. N.O. - -

21
22/06/2021

13:40
Rua G - Caju 170 CAJU 0,8 2 0,65 N.O. N.O. - -

22
22/06/2021

13:20
Maria Rita 466 CAJU 0,7 2 0,43 N.O. N.O. - -

23
22/06/2021

13:30
Paineira 89 CAJU 0,9 2 0,38 N.O. N.O. - -

24
22/06/2021

13:10
Estr. Itapuí-
Esc. Vó Edith

2100 CAJU 0,9 2 0,28 N.O. N.O. - - 0

25
30/06/2021

12:40
Rua Romeu
Veríssimo

216
BERTO
CÍRIO

0,9 2 0,31 N.O. N.O. - -

26
30/06/2021

12:50
Rua Pinheiros 200

BERTO
CÍRIO

2,2 2 0,66 N.O. N.O. - -

27
30/06/2021

12:30
Das Flores 132

BERTO
CÍRIO

4,0 2 0,66 N.O. N.O. - -

28
30/06/2021

13:10
Hermes Viana 41

BERTO
CÍRIO

2,7 2 0,73 N.O. N.O. - - 2
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 07/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro pH Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Esp.

1
07/07/2021

15:20
Deoclécio
Rodrigues

2735
BERTO
CÍRIO

6,2 1,1 2 0,20 N.O. N.O. - -

2
07/07/2021

15:10
Getúlio Vargas 480

ESCOL
A
MIGUE
L
COUTO

BERTO
CÍRIO

6,1 1,3 2 0,26 N.O. N.O. - -

3
07/07/2021

15:15
Deoclécio
Rodrigues

3211

ESCOL
A VÓ
ENEDIN
A

BERTO
CÍRIO

6,2 1,7 2 0,23 N.O. N.O. - -

4
14/07/2021

17:15
Bloedow 2730

MORRE
TES

6,2 0,6 2 0,20 N.O. N.O. - -

5
14/07/2021

17:06
Diamante 176

MORRE
TES

6,2 0,6 2 0,20 N.O. N.O. - -

6
14/07/2021

16:55
Jardim 153

POSTO
 DE
SAUDE

MORRE
TES

6,2 0,7 2 0,20 N.O. N.O. - -

7
14/07/2021

17:00
Prainha 645

MORRE
TES

6,2 0,5 2 0,20 N.O. N.O. - -

8
29/07/2021

11:26
Hélio Fraga 177

POSTO
 DE
SAÚDE

CENTR
O

6,2 0,9 2 0,23 N.O. N.O. - -

9
29/07/2021

11:35
Cícero Alfama
De Oliveira

52
CENTR
O

6,3 2,6 2 0,25 N.O. N.O. - -

10
29/07/2021

11:00
Carlos Gomes 822

CLORO

TOTAL:
 3,32;
CLORO

COMBI
NADO:3
,25

6,3 0,6 2 0,07 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 07/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro pH Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli Esp.

11
29/07/2021

11:07

Jacarandá
(Recanto Da
Quinta)

150

CLORO

TOTAL:
 4,30;
CLORO

COMBI
NADO:4
,18

6,3 0,5 2 0,12 N.O. N.O. - -

12
29/07/2021

11:15
Manoel
Silveira

132
CENTR
O

6,2 0,4 2 0,21 N.O. N.O. - -

13
29/07/2021

11:39
Av. Santa Rita
(R4-Elevado)

1064

CLORO

TOTAL:
 3,28;
CLORO

COMBI
NADO:3
,18

CENTR
O

6,2 0,8 2 0,10 N.O. N.O. - -

14
29/07/2021

11:22
Lourenço
Zaccaro

258

CLORO

TOTAL:
 3,10;
CLORO

COMBI
NADO:3
,02

CENTR
O

6,2 0,6 2 0,08 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 08/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro pH Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli

1
18/08/2021

12:35
Getulio Vargas 986

BERTO
CÍRIO

6,3 0,3 2 0,61 N.O. N.O. - -

2
18/08/2021

12:40
Getulio Vargas 913

BERTO
CÍRIO

6,5 0,3 2 0,20 N.O. N.O. - -

3
18/08/2021

12:12
Rua Z 224

BERTO
CÍRIO

6,3 0,3 2 0,20 N.O. N.O. - -

4
18/08/2021

12:23
Rua B - Céu
Azul

323
BERTO
CÍRIO

6,4 1,5 2 0,21 N.O. N.O. - -

5
18/08/2021

12:30
Getulio Vargas 1373

POSTO
 DE
SAUDE

BERTO
CÍRIO

6,4 0,7 2 0,38 N.O. N.O. - -

6
31/08/2021

12:17
Beco Dos
Marinheiros

230
CALIFÓ
RNIA

6,3 0,9 2 0,25 N.O. N.O. - -

7
31/08/2021

12:34
Fortaleza 438

PH
ABAIXO
 DE
6,0:
INTERC
ORRÊN
CIA
COM
BOMBA
 CAL

CALIFÓ
RNIA

5,8 0,8 2 0,37 N.O. N.O. - -

8
31/08/2021

12:45
Passo Do Caí 534

PH
ABAIXO
 DE
6,0:
INTERC
ORRÊN
CIA
COM
BOMBA
 CAL

CALIFÓ
RNIA

5,9 0,7 2 0,32 N.O. N.O. - -
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Companhia Riograndense de Saneamento
Diretoria Operacional - SUTRA
STC - Controle de Água de Rede

Competência: 08/2021

Tipo
Rec.

Exp.
Cód.
Seq.

Data Endereço Número Comp. Bairro pH Turbidez Cor Cl2 Livre Odor Sabor Col Totais E.Coli

9
31/08/2021

12:05
Timbauva 871

PH
ABAIXO
 DE
6,0:
INTERC
ORRÊN
CIA
COM
BOMBA
 CAL

CALIFÓ
RNIA

5,9 1,0 2 0,21 N.O. N.O. - -

10
31/08/2021

12:54
Av. Santa Rita 1901

ESCOL
A
HÉLIO
FRAGA

CALIFÓ
RNIA

6,2 1,6 2 0,22 N.O. N.O. - -

11
31/08/2021

12:22
Av. Santa Rita 3572

ESCOL
A VÓ
LUIZA

CALIFÓ
RNIA

6,2 3,3 2 0,40 N.O. N.O. - -

12
31/08/2021

12:39
Rua "J" 510

LOT.
PAINEI
RA

CALIFÓ
RNIA

6,3 0,4 2 0,20 N.O. N.O. - -

13
31/08/2021

12:26
Do Açude 48

CALIFÓ
RNIA

6,2 1,0 2 0,42 N.O. N.O. - -

14
31/08/2021

11:55
Beco A 59

CALIFÓ
RNIA

6,1 0,8 2 0,21 N.O. N.O. - -
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