AGESAN-R®

Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

RELATORIO TECNICO DE FISCALIZACAO DAS PRESSOES DE INVERNO
N. 166-P/2023

Fiscalizagao das pressoées de inverno das redes
de distribuicdo de agua do municipio de Vera
Cruz/RS, atendido pelo SEMAE e regulado pela
Agesan-RS.

1. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

No dia 24 de agosto de 2023, realizou-se fiscalizagdo nas redes de distribui¢céo de agua no
municipio regulado pela agéncia, para verificar o fornecimento de agua prestado pelo Servico Municipal
de Agua e Esgoto (SEMAE).

Os trabalhos de fiscalizagdo e regulagdo dos municipios consorciados e/ou conveniados a
Agesan-RS sdo amparados, principalmente, nas referéncias legais e normativas apresentadas no
quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resolugées, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizagbes
realizadas pela Agesan-RS

Referéncias legais e normativas Descrigdo
Lei Federal n. 11.445/2007 e Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico e para a politica federal de
alteragdes posteriores saneamento basico e da outras providéncias.

Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 5, de 28 de setembro de
2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da
agua para consumo humano e seu padréo de potabilidade.

Dispée sobre o Regulamento dos Servigos de Agua e Esgoto da Companhia
Riograndense de Saneamento (Corsan) no ambito dos municipios consorciados a

Portaria GM/MS n® 888, de 4 de
maio de 2021

Resolugdo CSR Agesan-RS n.

U Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolugdo CSR Agesan-RS n. Estabelece diretrizes para o Programa de Reducio de Perdas — PRP da Agéncia
05/2021 Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS).

Dispée sobre os procedimentos relativos as infragdes e penalidades aplicaveis, pela

Resbicho Agesan-REAGO'A. Agesan-RS, ao prestador de servigos de abastecimento de agua e esgotamento

002/2020

sanitario.
Resolugdo Agesan-RS AGO n. Aprova o manual de fiscalizagdo dos prestadores de servigos de agua e esgotamento
003/2020 sanitario da Agesan-RS.
Resolugédo Agesan-RS AGO n. Estabelece diretrizes para o Programa de Redugdo de Perdas — PRP da Agéncia
005/2021 Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrugdo Normativa DG n. Dispde sobre as ndo conformidades recorrentes nas fiscalizagbes e prazos previstos
03/2020 para resolugéo das infragdes.
Normas Brasileiras - Associagcdo Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de agua, sistemas de
Brasileira de Normas Técnicas esgotamento sanitario e servigos correlatos.
Certificado de calibragéo n. Instrumento: mandmetro digital (marca Gulton). Faixa de indicagdo: 100. Unidade de
0016/23, data: 22/01/23, José engenharia: mca. Tipo: digital, piezoresistivo Classificagdo NBR 14105-1 "A3". Erro

Ricardo P. Miranda Manometros. maximo admissivel: 0,25%

2. A FISCALIZAGCAO

A fiscalizacdo das pressées de agua na rede de distribuigdo no municipio foi da modalidade
direta, do tipo regular e agéo de controle. O programa de monitoramento de pressées na rede de
distribuicdo esta previsto na Resolugédo AGO 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo Il.

3. REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DE VERA CRUZ

O planejamento da amostragem da fiscalizagdo teve como base as Notas Técnicas n.
20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método de julgamento técnico. As pressdes aferidas
estéo dispostas a seguir.
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Tabela 1 — Amostragem de pressdes em Vera Cruz

Item Endereco Hora Temp. (°C) Altitude (m) Presséo (mca)
i Acesso RST 287 - Ernesto Wild, n. 1340 10:26 16 84 34,00
2 Rua Pres. Castelo Branco, n. 315 10:31 16 83 34,00
3 Rua Peter Hubner, n. 108 10:36 16 63 29,00
4 Rua Amadlia Brixner, n. 143 10:40 16 82 18,00
5 Rua Carlos Wener, n. 351 10:49 16 55 20,76
6 Rua José Delmar Sehnem, n. 638 10:58 16 37 34,00
7 Rua José Delmar Sehnem, n. 675 11:00 16 36 35,00
8 Rua Edmundo Brandt,n. 353 11:07 16 32 35,00
9 Rua Elstor Pedro Rech, n. 243 11:11 16 32 16,00
10  Rua Valentim Rech, n. 543 11:21 16 42 35,00
11 Rua Intendente Koelzer, n. 604 11:30 16 54 19,00
12  Rua Intendente Koelzer, n. 782 11:34 16 52 24,00
13  Rua Intendente Koelzer, n. 1317 11:38 16 60 27,00
14  Travessa Becker, n. 385 11:48 16 75 16,93
15  Rua Francisco José Hoff, n. 65 12:11 16 67 27,00
16  Rua Adéo S. Ipe da Silva, n. 140 12:15 16 68 27,00
17  Rua Ver. Ottmar Krause, n. 321 12:19 16 85 27,00
18  Rua S&o Francisco, n. 548 12:26 16 77 31,00
19  Rua Altamiro da Silva, n. 65 12:31 16 71 13,00
20 Entrada Ferraz / Est. Antiga, RST 287, n. 150 12:42 16 41 42,72

Média 27,3
Desvio Padrdo 8,0
Precisao 3,5

Nivel de Confianga 95%

Figura 1 = Distribuigao da amostragem em Vera Cruz
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4, RESUMO DOS RESULTADOS

Tabela 2 - Resultados alcangados no municipio fiscalizado

. . Quant. de Média Desvio Precisdo Minimo Maximo
Municipio Ligagdes Ativas amostras (mca) (mca) (mca) (mca) {mca)
Vera Cruz 9.350 20 27,3 8,0 3,5 13,00 42,72
Nivel de Confianca 95%
2
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5. CONSIDERACOES FINAIS

No dia 24 de agosto 2023, foi realizada fiscalizagéo de pressées no municipio de Vera Cruz,
atendido pelo SEMAE e regulado pela Agesan-RS, tendo sido amostrados 20 locais de presséo nas
redes de distribuicdo de agua. Nenhum ponto ficou em desconformidade com o especificado pela ABNT
NBR 12218:2017, ou seja, nenhum acima do limite maximo de 50,00 mca e nenhum abaixo do limite
minimo de 10,00 mca.

ENCERRAMENTO

Estes signatarios apresentam o presente trabalho concluido, constando de 3 (trés) folhas
digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta tltima que segue devidamente datada e assinada,
colocando-se a disposig@o para esclarecimentos.

Porto Alegre, 04 de setembro de 2023.

Daniél Luz dos Santos
Agente de Fiscalizagéo Assessor de Fiscalizagdo

De acordo,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulagéo
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1. Identifica¢dio da reunido

Data da reunido Horério Local Coordenador da reuniio

Avenida Nestor Frederico Henn,

10:00 h A@ 1645 Vera Cruz/RS

Término: Fiscalizagio AGESAN

24/08/2023 Inicio:

2. Objetivo

Promover fiscalizagdo de pressdes de inverno do municipio de Vera Cruz.

3. Participantes

Nome Instituicdo Telefone Email
1. Daniel Luz dos Santos AGESAN 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br -
2. Leonardo Moreira AGESAN 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. A kodajovis g | 3880 14, g vEihu2 45,60/ DR
4,
g
6.
L=
g =
4. Discussao da pauta

Decisdo Responsavel Data limite

a) Verificagdo de Pressdes nos enderegos previamente estabelecidos. Thvouanr 2 4\o¥

5. Pendéncia identificada (55 Wwovoe

Decisdo Responsavel Data limite
a) -
b) e
c) —

6. Outros assuntos (em anexo, se necessario)

7. Fechamento da ata

Data da ata Assinatura do relator

S

\

DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalizagio AGESAN-RS

Em HIO_SKZOZS

ANEXOS:

AGESAN — RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Avenida Guilherme Schell, 5626 — Sala 201, Centro - Canoas/RS — CEP: 92310-000
e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



