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REGULAÇÃO 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 099/2026 

 
Fiscalização Sob Demanda a partir de 
reclamatória do usuário quanto à pressão na rede 
de distribuição de água no município de Campo 
Bom. 
 
 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, 

que se deve promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, 

compreendidos como serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjuntamente com drenagem e 

manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, para com os 

serviços prestados. 

 O usuário apresentou reclamatória à agência reguladora a respeito da pressão 

da água na Rua Osvaldo Aranha, n. 401, em Campo Bom. Para tanto, realizou-se 

fiscalização sob demanda na modalidade indireta para verificar a situação no dia 6 de 

fevereiro de 2026. 

 

2. A FISCALIZAÇÃO 

 

 O planejamento da fiscalização iniciou-se por meio de processo via ouvidoria 
da Agesan-RS, este é o relato do usuário, recebido por e-mail: 

 
“Venho por meio desta registrar reclamação formal contra a CORSAN em 
razão da prestação inadequada e intermitente do serviço de abastecimento de 
água no bairro Ipiranga, município de Campo Bom - RS. Resido neste 
local desde o ano de 2011, e desde então o abastecimento ocorre de 
forma irregular, sendo comum a disponibilidade de água apenas no período 
noturno. Nos últimos meses, a situação se agravou, com faltas frequentes e 
prolongadas, sem qualquer solução definitiva por parte da concessionária. O 
bairro encontra-se em região de morro, o que exige pressão mínima 
adequada para que a água consiga chegar até as caixas d'água das 
residências. Atualmente, a pressão fornecida é insuficiente, inviabilizando o 
armazenamento e o uso regular da água, caracterizando falha grave na 
prestação de um serviço essencial. Já realizei reclamações diretamente junto 
à CORSAN, porém não houve solução efetiva, apenas respostas genéricas ou 
medidas paliativas. Ressalto que o fornecimento contínuo e adequado de 
água é um direito do consumidor e uma obrigação da concessionária, 
conforme normas de saneamento e regulação, sendo inadmissível a 
manutenção de um serviço intermitente por período tão prolongado. Diante do 
exposto, solicito a intervenção da Agesan-RS para: Fiscalizar a prestação do 
serviço no local; determinar providências técnicas para correção da pressão 
insuficiente; garantir o abastecimento contínuo e regular, independentemente 
do horário”. 
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De acordo com o Manual de Fiscalização, no seu item 2.1.1., dispõe:  
 
“No recebimento do processo, caberá ao corpo técnico da 

Agesan-RS avaliar a solicitação de fiscalização quanto a sua 
pertinência e embasamento técnico”.  

 

Diante do exposto, a diretoria de regulação julgou necessária a realização de 

fiscalização na modalidade indireta a fim de verificar o comportamento da pressão na 

residência do usuário. 

  

3. CONSTATAÇÕES 

 

A diretoria de regulação da Agesan-RS solicitou, mediante Ofício n. 284/2026, 

a instalação de equipamento para medição de pressão com data logger para verificar 

o comportamento da pressão na rede de distribuição junto à residência da Rua 

Osvaldo Aranha, n. 401.  

No documento, foi solicitado que o equipamento permanecesse instalado para 

medição de pressão por três dias ininterruptos. O objetivo do monitoramento foi obter 

o perfil do comportamento da pressão na rede de distribuição de água na localidade. 

A prestadora de serviço fez a instalação do equipamento e encaminhou os 

dados solicitados em resposta ao Ofício n. 284/2026 da Agesan-RS por meio da Carta 

38/2026. Desta forma, realizou-se, no dia 6 de fevereiro de 2026, fiscalização na 

modalidade sob demanda indireta. 

A equipe técnica da Agesan-RS realizou a análise dos dados de pressão da 

rede de distribuição referente ao imóvel localizado Rua Osvaldo Aranha, n. 401, 

Campo Bom. Na Figura 1 pode-se visualizar o ponto onde fica localizado o imóvel 

fiscalizado.  

 
Figura 1 – Imagem de satélite do imóvel 

 
Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 05 de fevereiro de 2026 
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A prestadora de serviço encaminhou os dados do monitoramento da pressão 

realizada no período de 26/01/2026 a  28/01/2026.  

A Figura 2 mostra o perfil de pressões observado no período de medição 

obtidos a partir dos dados medidos e registrados pelo equipamento data logger.  

 
Figura 2 – Perfil de pressões obtido com Data Logger 

 
 

O monitoramento realizado forneceu medidas de pressão, na rua Rua Osvaldo 

Aranha, n. 401. A média dos valores medidos foi de 8,43 mca, tendo como valor 

máximo 24,7 mca e valor mínimo 0,00 mca. Nos dados recebidos constatou-se que 

em vários períodos a pressão foi inferior a 10 mca. 

A pressão mínima de fornecimento de água deve ser de 10 mca, estipulado 

pela norma técnica NBR 12.217:1994. Desta forma, dentre as medições realizadas, 

verificou-se que há registros indicando que a pressão medida estava abaixo do limite 

mínimo recomendado pela norma técnica (10 mca).  

Assim, com base nos dados apresentados, pode-se concluir que a localidade 

avaliada tem apresentado variações constantes na pressão da rede de distribuição de 

água. Além disso, conforme apresentado, em diversos horários contatou-se que não 

atende o limite mínimo recomendado pela norma técnica para pressão dinâmica, 

houve ocorrências com medições de pressão igual a zero, indicando o 

desabastecimento da residência.  

Na carta 038/2026, a prestadora de serviço informou que realizou a 

manutenção em vazamentos que estavam ocorrendo na localidade com o intuito de 

regularizar a pressão. De acordo com esta: “após a execução dos serviços de 

correção de vazamentos não visíveis na área de abastecimento do imóvel, observou-

se uma melhora significativa na média de pressão dos últimos 7 dias, que passou de 

8,43 mca em 30/01 para 14,7 mca em 06/02. Percebe-se também uma maior 

estabilização das pressões, com variações pontuais ao longo do dia”. Na Figura 3 é 

possível visualizar o perfil de pressões após a realização da manutenção do 

vazamento: 
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Figura 3 – Perfil de pressões obtido com Data Logger 

 
 

No entanto, conforme pode-se observar na Figura 3, ainda foi constatada a 

ocorrência de pressões com valores inferiores a 10 mca. Desta forma, a prestadora 

de serviço realizou uma nova ação na localidade, de acordo com esta “para mitigar 

eventuais momentos de baixa pressão, foi realizado um ajuste fino no “setpoint” do 

reservatório Ipiranguinha, programando-se o nível mínimo de operação em 75%. 

Dessa forma, a pressão da rede tende a se manter estável e dentro dos parâmetros 

previstos na Resolução CRS 003/2021”.  Na Figura 4 é possível visualizar a evidência 

apresentada pela prestadora de serviço referente à alteração na configuração da 

operação do reservatório. 

 
Figura 4 – Perfil de pressões obtido com Data Logger 
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No entanto, a prestadora de serviço não apresentou o registro de três dias de 

medição da pressão no local por meio de equipamento com data logger. Desta forma, 

não foi possível concluir se a medida adota foi eficaz para a solução da não 

conformidade.    

 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da fiscalização possibilitou verificar a pressão na rede de 

distribuição na residência em questão. Foram verificadas diversas medições com 

valores de pressão em desconformidade com a norma técnica NBR 12.217:1994, com 

valores abaixo de 10 mca. A não-conformidade (NC) segue anexa a este relatório, no 

documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da fiscalização, 

foram abertas 1 NC referente ao sistema de abastecimento de água do município. 

 

ENCERRAMENTO 

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 04 

(quatro) folhas digitadas e assinada eletronicamente, colocando-se à disposição para 

esclarecimentos.  

 

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2026. 

 

Responsável pela elaboração do relatório: 

 

 

 

 
Fagner Raphaelli Garcia 
Agente de Fiscalização 

 

De acordo, 

 

 

 

 

 
 

 

Emanuele Baifus Manke 
Diretora de Regulação 

 



TNC N.: 099/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS 

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br 

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS 

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulacao.corsan@corsan.com.br 

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

NOME: Fagner Raphaelli Garcia CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fagner Raphaelli Garcia CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2026

Agente de fiscalização

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

Fafner Raphaelli Garcia

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da

qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no

município de Campo Bom/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos

usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os

regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos

apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 06/02/2026 estão

detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus

prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da

transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa

diária.

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

ANEXO I
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Pressão da rede de distribuição abaixo do valor mínimo estabelecido por norma. GRUPO PRAZO NÃO CONFORMIDADE

2 30 dias OBSERVAÇÃO

1 - CONSTATAÇÃO

ANEXOS I e II - 099/2026 - TNC

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE

Não foi apresentado o monitoramento da pressão com datta logger por um  intervalo de três 

dias, demonstrando que o ajuste do nível do reservatório permitiu regularizar a pressão no 

local, com valores medidos acima de 10 mca.

Rede de distribuição de água
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