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REGULAÇÃO 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N. 916/2026 

 
Fiscalização Sob Demanda por solicitação do 
Legislativo Municipal para verificar interrupções 
frequentes no abastecimento e distribuição de 
água da Corsan no município de Antônio 
Prado/RS. 
 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve 

promover no âmbito dos serviços públicos de Saneamento Básico, compreendidos como serviços de 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 

conjuntamente com Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, nos termos da Lei Federal N. 

11.445/2007, para com os serviços prestados. 

O Processo 916/2026 versa sobre a averiguação da ocorrência de interrupções recorrentes no 

abastecimento de água do município de Antônio Prado/RS. Para tanto, realizou-se fiscalização sob 

demanda nos dias 17 e 20 de março e 1º de abril de 2026 no município de Antônio Prado. 

 

2. A FISCALIZAÇÃO 

 

O presente relatório descreve a fiscalização técnica realizada a fim de identificar as causas das 

recorrentes interrupções no sistema de abastecimento de água (SAA) ocorridas nos meses de fevereiro 

e março de 2026 no município de Antônio Prado. Além disso, a fiscalização teve como objetivo verificar 

as medidas adotadas pela prestadora de serviço para regularização do abastecimento e as ações de 

contingência executadas. 

O Poder Executivo Municipal de Antônio Prado solicitou à Agesan-RS a realização de 

fiscalização sob demanda, com o objetivo de averiguar as recorrentes faltas de água no município. 

Diante disso, a Diretoria de Regulação considerou necessária a realização de fiscalização in loco, a fim 

de identificar, em campo, as possíveis causas dos desabastecimentos. 

 

 

3. CONSTATAÇÕES 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

No sistema de abastecimento de água (SAA) de Antônio Prado a água é captada em manancial 

subterrâneo, passando por estação de tratamento de água simplificada antes de ser direcionada para 

os reservatórios de distribuição. A operação e gestão do SAA são de responsabilidade da 

Corsan/Aegea. 

O SAA do município utiliza tratamento simplificado, realizado na própria fonte subterrânea. O 

processo de tratamento consiste em cloração e fluoretação. A cloração é realizada por meio de dois 

métodos, o mais utilizado consiste na dosagem de hipoclorito de sódio gerado junto ao poço e dosado 

por meio de bomba dosadora. O segundo método é utilizado apenas no poço APR44 que possui 

dosador de cloro tipo “gota”, no qual a água dissolve uma pastilha de ácido tricloroisocianúrico e 

consequentemente dosa cloro livre no poço. A fluoretação, por sua vez, é realizada com o preparo 

manual de uma solução saturada de fluossilicato de sódio em água, dosada no poço por uma bomba 

dosadora.  

O SAA de Antônio Prado capta água bruta de 16 poços para o abastecimento do município, os 

dados informados pela prestadora de serviço referente às estruturas estão resumidos no Quadro 2. O 

tratamento pode ser realizado em cada poço individualmente ou de forma centralizada, no qual diversos 
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poços recalcam água para um ponto único onde recebem o tratamento sendo denominados sistemas. 

Ambas estratégias de tratamentos são adotadas em Antônio Prado, o município conta com dois 

sistemas sendo: 

  

• Sistema 1 APR03/ APR05 – Tratamento simplificado localiza-se junto ao poço APR05; 

• Sistema 2 APR07/ APR18/ APR19 - Tratamento simplificado localiza-se junto ao poço APR07; 

  

Os demais poços recebem tratamento individualizado diretamente na água captada. No Quadro 

2 é possível visualizar o total de poços do município. 
 

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta. 

 

Nome Endereço 
Q média 

mensal (m³.h-1) 
Método de 

acionamento 
Profundidade 

(m) 
Cadastro 

SIOUT 

APR 03 
Av. dos Imigrantes, n. 440  

Lat: -28,857824, Long: -51,27900 
6,0 Timer 82 2017/018.325 

APR 05 
Av. dos Imigrantes, n. 591 

Lat: -28,85822, Long: -51,27966 
5,0 Radiofrequência 75 2019/000.489 

APR 07 
Rua Vitorino Monteiro, n. 100 

Lat: -28,84955, Long: -51,28851 
30,0 Radiofrequência 90 2019/000.506 

APR 08 
Prolong. Rua Bom Jesus, n. 140  
Lat: - 28,84683, Long: -51,29043 

Desativado - 46 2017/041.099 

APR 08a 
Prolong. Rua Bom Jesus, n. 140  
Lat: - 28,84683, Long: -51,29043 

12,0 Radiofrequência - 2022/025.314-1 

APR 10 
Av. Camilo Marcantonio, n. 815 
Lat: -28,85578, Long: -51,29773 

22,0 Radiofrequência - 2019/000.584 

APR 16 
Est. Julho de Castilhos, n.1590 
Lat: -28,83466, Long: -51,26761 

24,0 Timer - 2019/000.655 

APR 17 
Estrada Nova Roma, n. 265 

Lat: -28,84110, Long: - 51,27869 
9,3 Radiofrequência - 2019/000.785 

APR 18 
Rua do Lupi, s/n. 

Lat: -28,85071, Long: -51,29162 
8,0 Timer - 2019/000.787 

APR 19 
Rua Vitorino Monteiro, s/n. 

Lat: -28,84929, Long: -51,28735 
7,0 Radiofrequência - 2019/000.788-2 

APR 26 
Linha Camargo, n. 550. 

Lat: -28,83453, Long: - 51,26285 
20,0 Timer 108 2019/000.951 

APR 29 
Linha Almeida, n. 435 

Lat: -28,86873, Long: -51,28143 
25,0 Radiofrequência 140 2019/005.888 

APR 32 
Linha Camargo, n. 570 

Lat: -28,83751, Long: -51,25746 
15,0 Timer 150 2019/005.894 

APR 39 
Estrada Linha Cavour, s/n. 

Lat: -28,83653, Long: -51,30322 
16,0 Radiofrequência 146 2019/000.455 

APR 43 
Rua Nova Roma, n. 01 

Lat: -28,86361, Long: -51,31497 
30,0 Timer 90 Não consta 

APR 43a 
Rua Nova Roma, n. 01 

Lat: -28,86361, Long: -51,31497 
22,0 Timer - 2022/025.312-1 

APR 44 
Rua Dezessete, sn 

Lat: -28.865936, Long: -51.282042° 
- Timer - Não consta 

APR 45 
Rua 10 de Julho, sn 

Lat: -28.859806°, Long: -51.291639° 
Em construção - - Não consta 

 

 

O SAA de Antônio Prado conta com 12 reservatórios ativos e 3 desativados, com capacidade 

total de 890 m³  (Quadro 3). 

 
Quadro 3 - Reservatórios ativos e desativados do SAA. 

Nome Endereço Tipo Material Volume (m³) 

R01 Corsan 
Rua Ramiro Barcelos, n. 72 

Lat: -28,85391, Long: -51,28395 
Enterrado Concreto 200 

R02 Polleto 
Rua Dr. Guerra, s/n°, em frente ao n. 51  

Lat: -28,8527, Long: -51,28613 
Enterrado Concreto 100 

R03 Pedreira 
Rua Vitorino Monteiro, s/n. 

Lat: -28,84885, Long: -51,28133 
Apoiado Metálico 100 

R04 Quebra de Pressão 
Rua Vitorino Monteiro, s/n. 

Lat: -28,84835, Long: -51,28363 
Apoiado Metálico 30 
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Nome Endereço Tipo Material Volume (m³) 

R07 AABB 
Rua Waldemar Mansueto Graziotin, s/n. 

Lat: -28,86427, Long: -51,28191 
Apoiado Metálico 30 

R08 Pórtico Centro de Eventos Rua do Centro de Eventos, n. 02 Apoiado Metálico 100 

R10 Fábrica de Suco 
Linha Camargo, s/n. 

Lat: -28,83585, Long: -51,26336 
Apoiado Metálico 70 

R11B Centro de Eventos 
Rua Germano Girotto, s/n.  

Lat: -28,86040, Long: -51,26678 
Elevado Metálico 100 

R12 Residencial Vicenza 
Rua Antônio Ceron, s/n. 

Lat: -28,85406, Long: -51,29582 
Elevado Metálico 50 

R13 Residencial Sgarioni 
Rua Doutor Guerra, s/n. 

Lat: -28,85076, Long: -51,29533 
Elevado Metálico 50 

R Fibra 
Rua 15 de Outubro, s/n. 

Lat: -28,85319, Long: -51,29155 
Apoiado Fibra 50 

R APR 43 
Av. Camilo Marcantonio, s/n. 

Lat: -28,85598, Long: -51,29471 
Apoiado Metálico 10 

R Fábricas 
Rua das Indústrias Zacani, s/n. 
Lat: -28,84074, Long: -51,26675 

Apoiado Metálico Desativado 

R Paese Novo 
Rua Mantova, n. 120 

Lat: -28,86284, Long: -51,27757 
Apoiado Metálico Desativado 

R ETA 
Rua Nova Roma, n. 01 

Lat: -28,86361, Long: -51,31497 
Apoiado Concreto Desativado 

Total 890 

 

 

FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO 

 

A equipe técnica da Agesan-RS realizou fiscalização presencial nas redes de distribuição de 

água do município de Antônio Prado/RS, em três oportunidades: 17 e 20 de março de 2026 e  1º de 

abril de 2026. Na Figura 1 é possível visualizar a representação dos pontos recorrentes de falta de 

abastecimento. 

 

Figura 1 - Representação espacial dos pontos com desabastecimento recorrente no município 

de Antônio Prado. 

 
Fonte Google Earth, 19 de março de 2026. 
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A fiscalização foi realizada em quatro etapas. Na primeira etapa, procedeu-se à inspeção visual 

dos  poços que abastecem a região. Na oportunidade, o único poço visitado foi o APR 17, com o objetivo 

de identificar eventuais evidências de vazamento. Contudo, não foi possível acessar a estrutura devido 

à ausência de funcionários da Corsan no local. 

Na segunda etapa buscamos averiguar se os poços estavam em operação, as condições gerais 

e a forma como estavam sendo operados (Figura 2). Segundo informado pela Corsan quando da 

segunda visita, os poços entraram em rodízio de operação, para recuperação dos níveis. Quando 

questionados não foram apresentados critérios de seleção e nem quais poços estavam operando com 

restrições. Foram verificados os poços APR 03, APR 05, APR 07, APR 08a, APR 10, APR 17 e APR 

19. O poço APR 19 opera por demanda do reservatório R03 Pedreira -Vitorino Monteiro, por 10 horas, 

sendo desativado quando os níveis alcançam 95% e ativado abaixo de 50%. O poço APR 08a opera 

por timer gerenciado pelo Centro de Operações Integrado em Porto Alegre (COI), por 14 horas segundo 

informado. O poço APR 03 opera por timer direto no quadro elétrico, estando configurado para 14 horas 

conforme evidenciado na fiscalização. Os poços APR 05, APR 07, APR 10 e APR 17 são operados via 

COI por telemetria. 

 

Figura 2 – Evidências de vistoria nos sistemas de poços que operam a região com 

desabastecimento recorrente em Antônio Prado/RS. 
A) Vista geral do poço APR-07 com presença de 

antena de telemetria. 
B) Vazão e esquema geral de funcionamento dos 

poços que operam o Sistema Vista Alegre 
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C) Timer em operação no poço APR 03. D) Vazão e esquema geral de funcionamento dos 
poços que operam o Sistema Fibra. 

  
 

Na terceira etapa (Figura 3), foram realizadas aferições de pressão nos endereços com maior 

concentração de reclamações recentes. Na Rua Vitorino Monteiro, n. 910, constatou-se que a pressão 

estava abaixo do limite normativo em  duas vistorias (dia 17 e 20 de março). O local possuía data logger 

instalado. No entanto, conforme relato de moradores, o problema é recorrente, com pressão insuficiente 

para o enchimento de reservatórios e utilização de eletrodomésticos. A situação de desabastecimento 

se mostrou recorrente, motivando nova fiscalização sob demanda no dia 1º de abril. A moradora foi 

abastecida via caminhão-pipa pela Corsan/Aegea na noite do dia 30 de março com a normalização do 

serviço na noite do dia 31/03 como informado diretamente pela usuária. A prestadora informou a 

identificação de novo vazamento oculto na rede, consertado no dia 30/03. Já na Rua das Quaresmas, 

n. 950, não foram identificadas pressões fora dos limites normativos no momento da medição; 

entretanto, moradores relataram ocorrência de abastecimento intermitente em dias anteriores. 
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Figura 3 – Inspeção de pressão de rede em endereços com reclamações recorrentes. 

 
A) Pressão abaixo da norma na Rua Vitorino 

Monteiro, n. 910 (dia 17/03/2026). 
B) Equipamento data logger instalado na Rua 

Vitorino Monteiro, n. 910. 

  
 
 
 

 

C) Pressão abaixo da norma na Rua Vitorino 
Monteiro, n 910 (dia 20/03/2026). 

D) Pressão dentro dos limites da norma na Rua 
Vitorino Monteiro, n 910 (dia 01/04/2026). 

 
 

 

 

Na quarta etapa, foram analisados, por meio do sistema supervisório, os níveis dos 

reservatórios do sistema de abastecimento de água (SAA), conforme ilustrado na Figura 4. Na primeira 

vistoria (17 de março) verificou-se que aproximadamente 50% dos reservatórios apresentavam nível 

inferior à metade de sua capacidade. Destaca-se que o reservatório Vitorino Monteiro II não apresentou 

registro de nível, enquanto os reservatórios R01 e R04 apresentaram volumes de 1,53% e 13,9%, 

respectivamente.  

Observou-se ainda a presença de indicação em cor laranja nas unidades, a qual, conforme 

informado pelo operador, representa ausência de sinal de telemetria. Na segunda vistoria (20 de março) 

solicitou-se o relatório de níveis dos reservatórios, porém não foi disponibilizado. Entretanto no poço 

APR 07 foi possível identificar os níveis dos reservatórios R 01 – Vista Alegre e R 03 Fibra diretamente 

no painel, operando com 62% e 84% respectivamente no momento da fiscalização. Dessa forma, 

constatou-se que apesar do aumento dos níveis entre as duas vistorias o sistema de telemetria dos 

reservatórios não estava operando adequadamente, comprometendo a confiabilidade das informações 

de nível. 
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Figura 4 - Supervisório de nível de reservatórios no município de Antônio Prado (17/03/2026). 

 
 

Na quinta etapa, realizamos o registro fotográfico das evidências de vazamentos previamente 

indicados pelo Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Mobilidade, de Antônio Prado (17 de 

março). Os pontos identificados encontram-se descritos na Quadro 4.  

 
Quadro 4. Dados dos pontos amostrados. 

Ponto Endereço 
Coordenada 
geográfica 

Constatação 

1 R. dos Pinhais, n. 15 
-28.84926502 
-51.28435975 

Reparo de vazamento oculto na rede. 

2 R. do Lupi, n. 2026 
-28.85123062 
-51.28007655 

Repavimentação inadequada após obras na rede de 
distribuição com acúmulo de matérias excedentes. 

3 R. dos Platanos, n. 285 
-28.85059088 
-51.28094479 

Vazamento de água na via. 

4 Av. Valdomiro Bochese, n. 1290 
-28.85670303 
-51.27675636 

Vazamento de água na via. 

5 Av. Valdomiro Bochese, n. 535 
-28.85710445 
-51.28364657 

Vazamento de água na via. 

6 Av. Presidente Castelo Branco, n. 750 
-28.85046449 
-51.27650298 

Vazamento de água na via. 

 
  

O ponto 1 refere-se a vazamento oculto identificado pela Corsan por meio de geofonia ao longo 

de aproximadamente três semanas, cujo reparo foi concluído antes da chegada da equipe de 

fiscalização (Figura 5). No ponto 2, observou-se reparo de pavimentação decorrente de manutenção 

de rede, apresentando sinais de depressão na via e presença de material não removido pelas equipes 

há cerca de dois meses, conforme relato do morador durante a fiscalização (Figura 6). Por fim, os 

pontos 3, 4, 5 e 6 correspondem a vazamentos na via, todos com protocolos de reclamação registrados 

junto à Corsan conforme informado pelo Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Mobilidade do 

município (Figuras 7 a 10). 
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Figura 5 - Registro fotográfico Ponto 1- R. dos Pinhais, n. 15. 

 
 

Figura 6 - Registro fotográfico Ponto 2 - R. do Lupi, n. 826. 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

9 

Agesan - RS  
CNPJ: 32.466.876/0001-14 

Rua Felix da Cunha, nº 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001 
e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br 

 

 

Figura 7 - Registro fotográfico Ponto 3 - R. dos Platanos, n. 285 

  

 
Figura 8 - Registro fotográfico Ponto 4 - Av. Valdomiro Bochese, n. 1290 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Agesan - RS  
CNPJ: 32.466.876/0001-14 

Rua Felix da Cunha, nº 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001 
e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br 

Figura 9 - Registro fotográfico Ponto 5 - Av. Valdomiro Bochese, n. 535 

  
 

Figura 10 - Registro fotográfico Ponto 6 - Av. Presidente Castelo Branco, n. 750. 

  
 

 Dessa forma pode-se concluir que a ocorrência de múltiplos vazamentos na rede, dos 

quais pelo menos dois são no bairro Vista Alegre, podem estar influenciando a pressão da rede de 

abastecimento de água e a continuidade no abastecimento. 

   No Quadro 5 pode-se visualizar as principais causas de interrupções no município de 

Antônio Prado, conforme informado pela prestadora de serviço, destaca-se que as informações de 

março ainda não foram fornecidas. Destaca-se que o principal motivo se refere à manutenção corretiva 

da rede de abastecimento. 
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Quadro 4. Dados dos pontos amostrados. 

Causa da Interrupção 
Meses de 2026 

Janeiro Fevereiro 

Manutenção Corretiva - Rede de abastecimento 5 interrupções 2 interrupções 

Vazamento identificado na região causando 
oscilação no abastecimento 

 2 interrupções 

 

 

FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS 

 

 De forma complementar à fiscalização realizada no município, uma segunda equipe da Agesan-

RS realizou vistoria no Centro de Operações Integrado (COI), em Porto Alegre, com o objetivo de 

identificar ocorrências de vazamentos e desabastecimentos, bem como avaliar o funcionamento da 

operação remota.  

Verificou-se a ausência de Pontos de Controle de Pressão (PCP) ao longo da rede, sendo o 

monitoramento de falta d’água e vazamentos realizados, predominantemente, a partir de múltiplas 

reclamações de usuários (mínimo de três), que direcionam as ações de manutenção.  

Durante o período, foram identificados ao menos quatro vazamentos ativos, com 

acompanhamento pelo COI. Adicionalmente, constatou-se que, durante a vistoria, o centro de 

operações apresentou indisponibilidade operacional em pelo menos uma ocasião, ficando sem 

comunicação com os sistemas do município de Antônio Prado. 

Na fiscalização, a equipe da Corsan informou que não realiza a manutenção ou verificação 

preventiva dos sensores de telemetria dos reservatórios. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a fiscalização foram avaliadas as condições gerais do sistema de abastecimento de 

água a partir de dados observados in loco sendo identificadas três principais fragilidades: (i) baixa 

pressão em áreas mais elevadas, (ii) falhas no monitoramento dos níveis de reservação e (iii) 

ocorrência de vazamentos ao longo da rede de distribuição. As pressões foram fiscalizadas em pontos 

no bairro Vista Alegre município de Antônio Prado/RS. 

  Destes, um ponto aferido apresentou valor inferior a 10 mca de acordo com especificado pela 

norma técnica da ABNT NBR 12.218/2017 (de 10 a 50 mca). Entretanto a ocorrência de múltiplos 

vazamentos visíveis e ocultos recentemente podem indicar excesso de pressão em alguns pontos da 

rede. Destaca-se que o sistema de distribuição de água tratada requer a adoção de medidas para o 

controle da pressão. 

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem 

anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não Conformidades (TNC). A partir da 

fiscalização, foram abertas 6 NCs referentes à vazamentos, acondicionamento de material de obras e 

pressão baixa no Sistema de Abastecimento de Água no município de Antônio Prado/RS. 
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5. ENCERRAMENTO 

 

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 12 (doze) folhas 

digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos. 

 

 

Porto Alegre, 02 de abril de 2026 
 

Participantes da fiscalização: 
 
 
 
 
 

 
Diego Janisch Alvares 
Agente de Fiscalização 

Agesan-RS 
 
 

 
Luiz Gustavo Marks Adams 

Assessor de Gabinete 
Agesan-RS 

 

 
 
 
 
 

De acordo,  
 
 
 
 
 

Emanuele Baifus Manke 
Diretora de Regulação 

Agesan-RS 
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TNC N.: 916/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS 

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br 

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS 

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br 

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Diego Janisch Alvares CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Diego Janisch Alvares CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de março de 2026.

Agente de fiscalização

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

Diego Janisch Alvares

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade

de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Antônio

Prado/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram

constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o

instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da

AGESAN-RS, no ato realizado em 17/03/2026 e 20/03/2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem

implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução

AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá

resultar na aplicação da multa diária.

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

ANEXO I

AGESAN – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001
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REGISTRO 1 REGISTRO 2

GRUPO PRAZO
NÃO 

CONFORMIDADE
Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

- 15 dias OBSERVAÇÃO -

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE Rede de distribuição

3 - CONSTATAÇÃO
Vazamento constante de água na rede de distribuição,em válvula da Corsan no endereço 

Avenida Valdomiro Bochese, n. 535.

- 15 dias OBSERVAÇÃO -

REGISTRO 1 REGISTRO 2

2 - CONSTATAÇÃO
Vazamento constante de água na rede de distribuição, endereço Avenida Valdomiro 

Bochese, n. 1290.

GRUPO PRAZO
NÃO 

CONFORMIDADE
Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

REGISTRO 1 REGISTRO 2

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE Rede de distribuição

GRUPO PRAZO
NÃO 

CONFORMIDADE
Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

- 15 dias OBSERVAÇÃO -

1 - CONSTATAÇÃO Vazamento constante de água na rede de distribuição, endereço Rua dos Plátanos, n. 285.

ANEXOS I e II - 916/2026 - TNC

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE Rede de distribuição

AGESAN – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001



REGISTRO 1 REGISTRO 2 REGISTRO 3

GRUPO PRAZO
NÃO 

CONFORMIDADE
Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.

2 15 dias OBSERVAÇÃO

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE Rede de distribuição

6 - CONSTATAÇÃO

Pressão na rede de distribuição de água ficou inferior ao valor especificado de 10 mca. Rua 

Vitorino Monteiro, n. 910. Valor aferido: 2,39 mca. Solicita-se que seja encaminhado como 

evidência o monitoramento da pressão por meio de datta logger por no mínimo 3 dias, 

considerando-se a variação na continuidade do abastecimento da localidade.

2 15 dias OBSERVAÇÃO -

REGISTRO 1 REGISTRO 2

5 - CONSTATAÇÃO
Restos de obra de pavimentação acumulado em via pública no endereço Rua do Lupi, n. 

2026.

GRUPO PRAZO
NÃO 

CONFORMIDADE
Recomposição inadequada de pavimento

REGISTRO 1 REGISTRO 2

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE Rede de distribuição

GRUPO PRAZO
NÃO 

CONFORMIDADE
Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

- 15 dias OBSERVAÇÃO -

4 - CONSTATAÇÃO
Vazamento constante de água na rede de distribuição, endereço Avenida Presidente Castelo 

Branco, n. 750.

ANEXOS I e II - 916/2026 - TNC

NC CÓDIGO DA NC UNIDADE Rede de distribuição

AGESAN – RS 

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001


