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REGULAÇÃO 

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 352/2026  
 

Fiscalização sob demanda para apuração 

das obras de ampliação da estação de 

tratamento de esgoto no município de 

Rolante/RS. 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Entre as premissas da atividade regulatória está o exercício da fiscalização, que se deve 

promover no âmbito dos serviços públicos de saneamento básico, compreendidos como serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

conjuntamente com drenagem e manejo das águas pluviais, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, 

para com os serviços prestados. 

O processo 352/2026 versa sobre a averiguação do andamento das obras de implantação de 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no município de Rolante/RS. Para tanto, realizou-se 

fiscalização direta sob demanda no dia 30 de janeiro de 2026 em Rolante/RS.   

 

2. A FISCALIZAÇÃO 

 

O presente relatório tem por objetivo detalhar a fiscalização realizada no município de 

Rolante/RS para averiguar o andamento das obras de instalação da ETE no município. 

A fiscalização foi realizada em 30 de janeiro de 2026 com intuito de verificar o andamento das 

obras na ETE, as quais se encontravam paradas e desmobilizadas no dia da Fiscalização de Ativos 

referente ao Processo 2723/2025 realizada no dia 3 de dezembro de 2025. 

As Figuras de 1 a 9 apresentam os registros fotográficos do local. No dia da fiscalização 

constatou-se que as obras estavam paralisadas e que ainda não estavam concluídas. 
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Figura 1 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 

 

 

Figura 2 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 
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Figura 3 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 

 

 

Figura 4 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 
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Figura 5 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 

 

 

Figura 6 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 
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Figura 7 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 

 

 

Figura 8 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 
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Figura 9 – Registro Fotográfico das obras de implantação da ETE em Rolante 

 

 

O primeiro ponto a ser destacado refere-se à ausência de canteiro de obras ou qualquer 

indício de mobilização para retomada da implantação da ETE. Além disso, as estruturas da ETE não 

apresentam sinais de evolução das obras em relação ao observado na fiscalização do dia 3 de 

dezembro de 2025. Os registros fotográficos apresentados permitem concluir que a obra está parada, 

visto que não há nenhum tipo de maquinário ou equipe técnica trabalhando local, bem como não há 

nenhum tipo de sinalização de execução de obras. Além disso, o transformador da unidade estava 

caído no chão (Figura 5). 

No local há apenas as estruturas edificadas, ou seja, não estão instalados os equipamentos 

necessários para o tratamento no que tange às partes hidráulicas, mecânicas, químicas e elétricas. 

Assim, na atual condição do projeto da obra não tem como a estrutura entrar em operação, devido à 

ausência de equipamentos básicos de operação. 

A unidade não possui cercamento (Figura 2), o que permite o acesso de pessoas não 

autorizadas. A circulação de pessoas sem autorização pode resultar em acidentes como a queda em 

um dos tanques causando danos físicos ao transeunte. Outro risco associado à entrada de pessoas 

não autorizadas é o vandalismo, o que pode acarretar danos as estruturas. A presença de resíduos 

sólidos urbanos pode ser um indicativo de que há circulação de pessoas no local (Figura 6).  

Em alguns dos tanques havia acúmulo de água da chuva, tornando o ambiente propício à 

proliferação de vetores como o mosquito da dengue (Figura 8). Outro aspecto a ser destacado é a 

presença de vegetação junto às estruturas, o que indica falta de manutenção e conservação das 

destas (Figura 4). 
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Por fim, destaca-se que a fiscalização permitiu concluir que no local há apenas as estruturas 

edificadas, sendo que os demais equipamentos para operacionalização das estruturas não foram 

instalados. Desta forma, no panorama atual a unidade não está apta para recebimento e execução do 

tratamento de esgoto doméstico. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização realizada no município de Rolante evidenciou que as obras de implantação da 

ETE encontram-se totalmente paradas e desmobilizadas. As estruturas existentes consistem apenas 

em edificações civis desprovidas de qualquer equipamento necessário para a operação nos âmbitos 

hidráulico, mecânico, químico e elétrico. Essa paralisação prolongada expõe os ativos ao processo de 

deterioração. O cenário de abandono é agravado pela inexistência de cercamento eficaz, o que 

permite o livre acesso de pessoas não autorizadas, sujeitando as unidades ao vandalismo. Diante do 

exposto, conclui-se que a unidade não possui qualquer aptidão técnica para receber cargas de 

esgoto e, tampouco, para realizar o seu tratamento, permanecendo em estado de total inoperância. 

 

4. ENCERRAMENTO 

 

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas 

digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos. 

 

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2026. 

 

 

 

 

 

Leonardo Rodrigues Moreira 

Agente de Fiscalização 

Agesan-RS 

 

 

 

Gustavo Marks Adam 

Assessor de Diretoria 

Agesan-RS 

 

 

De acordo, 

 

 

 

 

Emanuele Baifus Manke  

Diretora de Regulação 

Agesan-RS 
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